
-1.00 (9.00) LIVELLO DI MASSIMO INVASO

P7: 2500l/SEC AVVIO -4.00 (6.00)

P6 e P7: 2500l/SEC ARRESTO -6.00 (4.00)

P8: 500l/SEC ARRESTO -8.00 (2.00)

P8: 500l/SEC AVVIO -6.50 (3.50)

P6: 2500l/SEC AVVIO -3.00 (7.00)

9.
74

1.
00

8.
74

.251.20

23.70

18
.5

0

20.70

+0.00 (10.00)

LIV. MAX +2.00 (12.00)

LIV. MEDIO +1.00 (11.00)

LIV. MIN -0.40 (9.60)

DN 500
P8
500 l/s
75 kW

3

1.45 20.70

-1.91 (8.09)

-

TRAVE HEB300

CORDOLO C.A. 145X60

TRAVE HEB30

-8.74 (1.26)

PART. B

PART. B

PART. A

PART. B

PART. B

PART. B PART. B

PART. A

DN 1100

+0.00 (10.00)

LIV. MAX +2.00 (12.00)

LIV. MEDIO +1.00 (11.00)

LIV. MIN -0.40 (9.60)

9.
74

1.
00

8.
74

.201.25

23.65

-1.91 (8.09)

18
.5

0

20.70

P6 (P7)
2500 l/s
315 kW

3

-1.00 (9.00) LIVELLO DI MASSIMO INVASO

P7: 2500l/SEC AVVIO -4.00 (6.00)

P6 e P7: 2500l/SEC ARRESTO -6.00 (4.00)

P8: 500l/SEC ARRESTO -8.00 (2.00)

P8: 500l/SEC AVVIO -6.50 (3.50)

P6: 2500l/SEC AVVIO -3.00 (7.00)

-

CORDOLO C.A. 145X60

TRAVE HEB300 TRAVE HEB30

-8.74 (1.26)

18
5,

0

19
0,

95
5

PUMP 06

PUMP 07

PUMP 08
1

1

PARTICOLARE TIPO - PLINTO CLS

PARTICOLARE TIPO - FISSAGGIO E.POMPE
PART. A

PART. B

DOCUMENTO RISERVATO CON DIVIETO PER CHIUNQUE DI RIPRODURLO E/O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

Area Tecnica
Viale Europa Unita n° 141

33100 Udine UD
C.F./P.I.V.A. 02829620307

www.bonificafriulana.it
TEL. +39 0432 275311
info@bonificafriulana.it

info@pec.bonificafriulana.it

Protezione Civile
Decreto n. DCR/5/CD11/2021 del 14/04/2021 (Codice intervento F21-cpif-2131)

Importo del finanziamento3.200.000,00 €

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO VAL LOVATO

C.U.P.
J35H21000560001

COMMESSA
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EMISSIONE 1° AGG.

13/05 /2022

REDATTORE
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VERIFICATORE
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CERT. SGS ITALIA s.r.l. N°ITO3/0043 
NORMA UNI-EN-ISO 9001:2008

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO

CERT. SGS ITALIA s.r.l. N°ITO3/0043 

PROGETTO STRUTTURALE
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