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PROVINCIA DI UDINE
Servizio Tutela Ambiente
Piazza Patriarcato, 3
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Citta di Lignano Sabbiadoro
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Via Colugna, 42
33100 UDINE

e.p.c. Spettle

% COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 26

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto: Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) — Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, leJvi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 13-FR08486 - n° 13-FR08487 - n° 13-FR08713 - n® 13-FR08714 - n°® 13-FR08821 -
n° 13-FR08822 - n° 13-FR08996 - n° 13-FR08997; Saggio di Tossicita rapporti n° 13-
FR08713/01 — n°® 13-FR08714/01).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri pili cordiali saluti.

Il Direttore della
Divisione Operativa Fognatura
gean rit
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RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08486 H |
g |
3 %
. i ',
Udine, 18/11/2013 i
; = |
Data accettazione: 06/11/2013 o |
° |
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 06/11/2013 g |
3 |
Descrizione: Acqua reflua 3
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro a—
T ) . . - a
Condizioni meteo: variabile 2
a
3
g
g
o
o
&=
RISULTATI ANALITICI =
3
(
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Datainizio =
‘ '~}
| Metodo di prova Int .Conf. Data fine 5:_-
| -
J Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 +0.14 06/11/13 E
| APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 0713 %
=1
: * Materiali grossolani assenti 06/11/13 :
| 5 07/11/13 3—
VISIVO
o
Solidi sospesi totali mg/l <10 g 06/11/13 :'—,'
| »
i APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 113113 5
ﬂ Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 64 +4 06/11/13 E
l APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 13ns ;
: =
| Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 15 +2 06/11/13 3
‘, o @
; Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 13111/13 o
] =}
:; *  Azoto totale (N) mg/l 6 0611113 &
| m
‘1 APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 18/11/13 .
}V . L
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 06/11/13 =]
: m
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 s E
|+ Tensioattivi tot. mg/l <04 0611113 &
| m-
1‘\‘ Sl 15/11/13 s
| o
“: * Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <02 06/11/13 2
4‘ APAT CNR IRSA 5170 M 1511113 =
: lan. 29 2003 2
* Tensioattivi non ionici (TAS) mgl/l <0.2 06/11/13 '_:_,
UNI 10511-1: 1996 15111713 %
) g
1 o
| 3
| =
| Pagina 1di 2 B
» £
=3

Ii presente rapporto di prova si riferisce esclusivamenie al campiona scttoposto‘ a prova.
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritfa dal t aboratorio.

Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versaio
| Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificeo 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'scriziane del Registro
| Tel, 04321493471 - Telefax 0432/453479 _ {mprese di Udine: D2214410306

- wwav.friuiab.it
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segue rapporto di prova n°13-FR08486

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova : Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 06/11/13

MiI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 15/11/13

* |drocarburi totali mg/l <0.05 06/11/13

Mi 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 13111/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza elo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2
1l presente rapparto di prova si riferisce esclusivamenie al campione sotiopasio a prova.,
1 rapparto di prova non puo essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000,00 interaments versaio
Seda legale: 33100 Udine - Via det Calonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax D432/453479 imprese di Udine: 02214410308

www. friutab.it
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Spett.le
CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08487

Udine, 18/11/2013
Data accettazione: 06/11/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 06/11/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile L
RISULTATI ANALITICI
Prova ' U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
| Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 55 - 95 +0.14 06/11/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 0711113
* Materiali grossolani assenti assenti 06/11/13
ke 07/11/13
' Solidi sospesi totali mg/l <10 35 06/11/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 14T
.: Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 41 125 +3 06/11/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 131113
\ Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 10 25 +1 06/11/13
: Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 13113
|+ Aztototale (N) mgl 5 06/11/13
| APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 b
*  Fosforo Totale (P) mgll <05 1 06/11/13
L EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11nas
“ . * Tensioattivi tot. mg/l <04 2 06/11/13
l il 15/11/13
| * Tensioattivi anionici (MBAS) mgl/l <0.2 06/11/13
"3 APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 15
w: * Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 ; 06/11/13
‘ 15/11/13

UNI 10511-1: 1996

<

Pagina 1di 2

v . ‘ ’ ' 1l presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campions sottoposto a prova,
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab Srl. Capitale sociala: € 100.000.00 interamenta versalo
| Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonifice 60 Codice Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscrizione def Registro
| Tel, D432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprase di Uding: 02214410306
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segue rapporto di prova n°13-FR08487

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 06/11/13
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) i
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 06/11/13
13/111/13

M/ 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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Pagina 2 di 2
1l presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova,
1 rapporto di prova non pud essere riprodotio parziaimente salvo approvazione scrittz dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Calanificeo 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08713
Udine, 04/12/2013
Data accettazione: 14/11/2013
Prelievo effettuato da: ~ Cliente (a sua cura) il: 14/11/2013
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.7 +0.14 14/1113
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 15111113
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 141113
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003 19111113
*  Odore ; accettabile * 141113
olfattivo 191113
*  Cloro residuo mg/l <0.05 141113
| Standard Methods for the examination of wa ter and wastewater 22nd ed. 2012 4500G 2111113
| *  Materiali grossolani assenti 141113
| visivo 194113
Solidi sospesi totali mg/l 16 SR 141113
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 18111113
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 88 +6 1411113
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 25/11113
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 30 +4 141113
Standard Method's for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 25111113
*  Azoto ammoniacale (NH.+) mg/l 18 1411113
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 2003 1911113
*  Azoto Nitrico (N) ; mg/l 1.7 141113
Standard Methods for the examination of wa fer and wastewater 22nd ed. 2012 45008 1911113
Azoto Nitroso (N) mg/l 0.50 1411113
A 1811113
*  Azoto totale (N) mg/l 17 1411113
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 02/12/13
*  Cianuri g/l <5 141113
M.U. 981/1: 1995 151113
*  Arsenico (As) pg/l 2.0 +0.9 141113
EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Alluminio (Al) mg/l 0.10 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/1113
*  Bario (Ba) mg/l 0.16 : 14111113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Boro (B) mg/l 0.94 1411113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 191113
*  Fosforo Totale (P) mg/l 1.8 1411113
| EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 . 19/11/13
|+ Cadmio (Cd) ma/l <0.005 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 191113
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| ’ [ presente rapporio di prova si riferisce esciusivamente al campione satfoposto a prova.
| : : M rapportb di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritia dal t aboratorio.

Friulab S.rj. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registra

)
|
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| Tel. D432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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ALITICI segue rapporto di prova n°13-FR08713
Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di p Int .Conf. Data fine
~*  Cromo totale (Cr) mg/l <0.01 1411113
' EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19111113
*  CromoVI : mg/l <0.05 . 14111113
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 28 2003 £ 19/11113
*  Rame (Cu) mg/l < 0.01 14/11/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 : 19/1113
*  Manganese (Mn) mg/l 0.22 1411113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Ferro (Fe) mg/l 0.36 14/1113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Stagno (Sn) mg/l <0.01 14/11/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/1113
*  Mercurio (Hg) pg/l <0.2 14/1113
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 31128 26/1113
*  Nichel (Ni) mg/l <0.01 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/113
*  Piombo (Pb) ma/l <0.01 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Selenio (Se) pa/l 2.5 +1.1 141113
EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Zinco (Zn) mg/l 0.04 14/1113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 : 19/11113
Cloruri mg/l 2551.7 +45.9 1411113
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 29/11/13
Fluoruro mg/l 0.52 +0.06 14/11/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 19/11/13
Solfati mg/l 393.5 *71.7 141113
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 20/1113
*  Solfiti mg/l <0.2 141113
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29 2003 1511113
*  Solfuri mg/l <0.02 1411113
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003 15/11/13
*  Tensioattivi tot. mg/l <04 14/1113
calcolo 19/11113
*  Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 14/1113
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 19/1113
*  Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 141113
UNI 1051 1-1: 1996 19/1113
*  Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 1411113
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 03/12/13
*  Idrocarburi totali mg/l <0.05 141113
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 03/12/13
*  Aldeidi alifatiche mg/l <0.05 14/1113
APAT CNR IRSA 50 10 Man. 29 2003 211113
*  Fenoli (come fenolo) g mg/l <0.01 141113
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 28/11/13
*  Solventi organici azotati tot. . mg/l <0.01 14/11113
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 2511113
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l <0.01 141113
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 ) L 251113
*  Solventi organici clorurati (somma) mgl/l <0.01 = 141113
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 . 25M1M3
*  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/11/13
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] pfesente rappmto di prova si riferisce esclusivamente al campione soffoposto a prova.
- It rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritia dal Labotatmo o o
Friulab S.rL ' ; Capitale socisle: € 100.000.00 inferamente versaio

Sede legale: 33100 Udine - Via det Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iserizione del Registro
Tel. D432/493471 - Telefax 0432/493479 “tmprese di Udine: 02214410306
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ALITICI segue rapporto di prova n°13-FR08713

Risultato Limiti: Incertezza Data inizio

Metodo di pro Int .Conf. Data fine
* Aldrin ma/l <0.00001 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/11113
*  Dieldrin mg/l < 0.00001 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/11/13
5 Endrin mg/l < 0.00001 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28111113
*  lsodrin J mg/l < 0.00001 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio estemno) 28/11113
*  Insetticidi fosforati totali mg/l < 0.05 14/11113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/11/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 3 di 3

1l presente rapporic di prova si riferisce esclusivamente al campione soffoposto a prova.
#l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
riukab Sl Capitale sociale: € 100.000.00 interamenta versato
sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Pariita IVA & numero d'iscrizions del Registro
el D432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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. 1l presente rapparto di prova si riferisce esclusivaments al campione soffopesto a prova.
Emppo@dpmamnmoessemnpmddbpamdmmﬂesakoapmvms«ﬁada!tammm
Capitale sociale: € 100.000,00 inferamente versato

Codice Fiscale, Pariita IVA & numero d'iscriziong del Regisiro
Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le g
CAFC S.p.A. 2
Viale Palmanova, 192 =
33100 Udine UD 2
)
=2
g
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08714 -
-3
-
Udine, 04/12/2013 g
; g
Data accettazione: 14/11/2013 a
L3
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 14111/2013 ik
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo '5'
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro E_
Condizioni meteo: variabile 5
RISULTATI ANALITICI ]
. T R 3
Prova u.M. Risultato Limiti: Incertezza Datainizio &
4 z 1
Metodo di prova Int .Conf. Data fine 2
3
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 55 -95 +0.14 1411113 Fa‘
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 151113 2
n
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. non percettibile 1411113 :
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003 1911113 g
*  Odore accettabile accettabile 14/1113 5
olfattivo 194113 &
> =
*  Cloro residuo mg/l <0.05 1411113 3
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G 21/11/13 ;_
*  Materiali grossolani assenti assenti 1411113 'g
visivo 191113 &
Solidi sospesi totali mg/l 14 35 +2 14/1113 &
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 18/11/13 é
-
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l ‘ 119 125 +8 1411113 g—
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 251113 o
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) g mg/l 25 25 +3 14111113 a
Standard Methodss for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 25/11/13 g
*  Azoto ammoniacale (NH«+) mg/l 2 141113 E
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 2003 191113 &
=
*  Azoto Nitrico (N) mg/l 1.3 141113 £
Standard Methods for the examination of wa ter and wastewater 22nd ed. 2012 45008 19/1113 ;
Azoto Nitroso (N) mg/l 0.09 14/1113 g’
19/1113 e
=
*  Azoto totale (N) mg/l 13 14H1HS 15 |
& |
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 02/12/113 3 3
e |
*  Cianuri ugll <5 500 1414113 <
M.U. 981/1: 1995 15M1/13 s '
: o |
*  Arsenico (As) pall 1.7 500 +0.7 14/11/13 5 |
EPA 6020A 2007 191113 = |
L3 .
*  Alluminio (Al) mg/l <0.05 1 1411113 m i
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 18/11/13 'f,"
= I
*  Bario (Ba) mg/l 0.14 20 144113 S |
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/13 %— |
]
*  Boro (B) mg/l 1.12 2 141113 £ |
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 ; 19/11113 i ;
*  Fosforo Totale (P) mg/l 1.5 & 1 " 14/11/13 g
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 18/1113 :_ S
*  Cadmio (Cd) mg/l < 0.005 0.02 144113° & %
EPA 30154 2007 + EPA 6020A 2007 1911113 = ﬁ
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ALITICI segue rapporto di prova n°13-FR08714
: .M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di pro Int .Conf. Data fine
*  Cromo totale (Cr) mg/l <0.01 2 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 1911113
*  Cromo VI mg/l <0.05 0.2 14111113
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003 19/11/13
*  Rame (Cu) mg/l < 0.01 0.1 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 1911113
*  Manganese (Mn) mg/l 0.03 2 1411113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Ferro (Fe) mgl/l 0.08 2 1411113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 191113
*  Stagno (Sn) © mg <0.01 10 1411113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/11/13
*  Mercurio (Hg) pg/l 0.3 5 1411113
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 30300 + 31128 26/11/13
*  Nichel (Ni) mg/l <0.01 2 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 1911113
*  Piombo (Pb) mg/l <0.01 0.2 141113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 191113
*  Selenio (Se) pg/l 37 30 +1.6 141113
EPA 6020A 2007 19111113
*  Zinco (Zn) mg/l 0.04 0.5 1411113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/1113
Cloruri mg/l 3146.9 +56.6 141113
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 291113
Fluoruro mgl/l 0.88 6 +0.11 1411113
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 191113
Solfati mg/l 4927 +89.8 141113
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 201113
e Solfiti mg/l <0.2 1 14/1113
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29 2003 15/11/13
*  Solfuri mg/l <0.02 1 14111113
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003 1511113
*  Tensioattivi tot. mg/l <04 2 141113
calcolo 191113
*  Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <02 141113
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 191113
*  Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 141113
UNI 1051 1-1: 1996 19/11113
*  Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 141113
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 2 03/12/13
*  |drocarburi totali mg/l <0.05 5 141113
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 03/12/13
*  Aldeidi alifatiche mg/l <0.05 1 141113
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003 211113
*  Fenoli (come fenolo) mg/l < 0.01 0.5 141113
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 28/11/13
*  Solventi organici azotati tot. mg/l < 0.01 0.1 141113
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 25111113
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l < 0.01 0.2 141113
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 25/11113
*  Solventi organici clorurati (somma) ) mg/l < 0.01 1 141113
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 2511113
*  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 0.05 14/1113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/11/13

Pagina2di3 -

1l presente rapporto di prova si riferisce eéckxsivamente al campione satfoposto a prova.
li rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal { aboratoric.

Frivlab S.rl. \ - Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
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IALITICI segue rapporto di prova n°13-FR08714
Prov. - M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova int .Conf. Data fine
*  Aldrin mg/l < 0.00001 0.01 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 2811113
¥ Dieldrin mg/l < 0.00001 0.01 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 2811113
*  Endrin o mg/l < 0.00001 0.002 14/11/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/1113
*  Isodrin mg/l < 0.00001 0.002 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/11113
*  Insetticidi fosforati totali mg/l <0.05 0.10 141113
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 28/11113

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
#: | risultati in grassetto e sottolineati indicano il superamento del valore limite.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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1i presente rapporio di prova si riferisce esclusivamente al campione saffoposto a prova.
il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio. : v
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Spett.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08821

Udine, 04/12/2013
Data accettazione: 20/11/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 20M11/2013
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.5 +0.14 20/1113
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 21Mn3
* Materiali grossolani assenti 201113
il 2111113
Solidi sospesi totali " mg/ 105 +17 20111113
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 28 2003 251113
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/ 140 +10 2011113
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 28M1N3
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/ 40 5 20111113
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 2173
*  Azoto totale (N) mg/l 9 201113
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 21mn3
* Fosforo Totale (P) mg/l 1.3 20111113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 251113
* Tensioattivi tot. ¥ mg/ <04 2011113
) 29/1113
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/ <02 20111113
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 214118
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 2011113
UNI 10511-1: 1996 211113
Pagina 1 di 2
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segue rapporto di prova n°13-FR08821

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 g 201113
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) osAana

* Idrocarburi totali mg/l <0.05 20111113
03/12/13

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

\
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Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2
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Spett.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08822
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Udine, 04/12/2013

Data accettazione: 20/11/2013

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 20111/2013

Descrizione: ‘Acqua reflua - campione istantaneo

Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: variabile

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova : Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 55-- 9.5 +0.14 2011113
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 21113
* Materiali grossolani assenti assenti 2011113
e 211113
Solidi sospesi totali mg/l 19 35 +3 201113
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 218
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 27 125 , 2 2011113
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 skl
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 2011113
Standard Method's for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 28mns
* Azoto totale (N) mg/ 2 . 201113
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 27h1n3
*  Fosforo Totale (P) mg/l <05 1 2011113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 251113
* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 201113
calcolo 251113
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <02 20/11/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 211113
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/ <0.2 2011113
UNI 10511-1: 1996 21M13
Pagina 1 di 2
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2 i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scnﬂa dal Laboratorio. :
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segue rapporto di prova n°13-FR08822

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 2011113
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 281113

* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 2011113
2811/13

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Ill all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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Lan N° 0545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08996
Udine, 1712/2013
Data accettazione: 28/11/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 28/11/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova ' Int .Conf. Data fine
* Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.6 +0.14 28/11113
CNRIRSA Q64 1 vol. 3 1985 281143
* Materiali grossolani assenti 28/1113
) 03/12/13
visivo
Solidi sospesi totali mg/l 358 *75 28/1113
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 ‘ ol ok
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/ 321 22 28/11/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 e
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 150 - #1989 2811113
Standard Method's for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 16n2N3
* Azoto totale (N) _ mg/l 21 28/11113
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 e
*  Fosforo Totale (P) mg/l 44 28/1113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 OE0e
* Tensioattivi tot. mg/ <04 28/11/13
e i 10/12/13
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 28/11/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 e,
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/ <0.2 2811113
UNI 1051 1-1: 1996 PRHAE
Pagina 1 di 2
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It rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.
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segue rapporto di prova n°13-FR08996

RISULTATI ANALITICI

Prova : u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l 0.60 281113

111213

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

* Idrocarburi totali mg/l <0.05 28/11/13

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 1112/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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il presenta rappono di prova si riferisce esclusivamente al campaone soﬁoposto a prova.
- I rapporto di prova non puo essere nprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab Srl. Capitale sociale: € 100.000,00 interaments versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Catonificio 60 Codice Fiscale, Partita VA & numero d'iscrizione del Registro
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08997
Udine, 17112/2013
Data accettazione: 28/11/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 28M11/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.9 55 - 95 +0.14 ; . 281113
CNR IRSA Q64 1 vol. 3 1985 28113
* Materiali grossolani assenti assenti 281113
visivo 03/12/13
Solidi sospesi totali : mg/ 17 35 28113
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 Getens
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 56 125 +4 28/11113
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 il i
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 28111113
Standard Methods for the examination of wa ter and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 161213
*  Azdto totale (N) mg/ 7 281113
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 12ng
*  Fosforo Totale (P) mg/l <05 1 28/11/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 0312113
* Tensioattivi tot. i mg/l <04 2 28/11/13
it 101213
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/ <02 2811113
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 D
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/ <02 281113
UNI 10511-1: 1996 v ; 09/12/13
Pagina1di2
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ACCREDIA 7

LENTE MALAND DI ACCREDITAMENTD

Lag N 0545

=
a
segue rapporio di prova n°13-FR08997 é
o
=]
RISULTATI ANALITICI g
m
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio &
¢ m-
Metodo di prova Int .Conf. Data fine I
w
: c
* Grassi e olii animali e vegetali mg/ . 0.40 20 28/11/18 g
MI 00110 2010 (da APAT 5160 B1 2003) s
* Idrocarburi totali mg/ <0.05 5 2811113 ;,
&
MI002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) nasns. -3
o
* Prova non accreditata da ACCREDIA. i:%
3
o
Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Ill all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013 5
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95% g
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Il Responsabile Laboratorio 3
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Il presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campione sattoposto a prova,
’ i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
Sede legale: 33100 Udine - Via del Catonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/453471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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KOARE LAt N* 0545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08713/01
Udine, 18/11/2013
Data accettazione: 14/11/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 14/11/2013
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 ml > 48392 14/1113
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003 18/11/13
Valutazione della tossicitd con Daphnia - Accettabilita di un effluente % org. Immobili <3 141113
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003 15/11/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si.intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
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if presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.
- li rapporto di prova non pud essere niprodotto parziaimente salvo approvazione scrifia dal Laboratorio.
Frivlab Srl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamenta versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificin 60 Codice Fiscale, Partila VA & numero d'iscrizione del Registro

Tel, D432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: D2214410306
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ACCREDIA X, I

LENTE TALSND D ACCREDITANENTD

KARE s §° 0545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR08714/01

Udine, 18/11/2013

Data accettazione: " 14/11/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 14/11/2013 |
Descrizione: Acqua reflua - campione istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile ;
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio ,
Metodo di prova Int .Conf. VAN S c

Escherichia coli MPN/100 ml 12976 8490 + 18830 14/11/13
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003 . 18/11/13 |
Valutazione della tossicita con Daphnia - Accettabilita di un effluente % org. Immobili <3 50 14/11/13 t
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003 : 15/11/13 |

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Ill all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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Ii presente rapporio di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposio a prova. ‘
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal t aboratorio.
Friutab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita WA e numero d'iscrizione del Registro k
Tel. D432/483471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306 |
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