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Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

e.p.c. Spettle

% COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Viale Europa, 26
33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto: Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) - Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 12-FR09336 — n° 12-FR09337; n° 12-FR09582 - n° 12-FR09583; Saggio di
Tossicita rapporti n° 12-FR09582/01 — n° 12-FR09583/01).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo I'occasione per
porgere i nostri piu cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione Operativa
Fognatura e Depurazione

CAFC SpA.

Viale Palmanova, 192 Tel. (n.verde) 800713711 Codice Fiscale, Partita IVA e Cap. Soc. €36 128761,80 i.v.
-33100 Udine Fax 0432505379 Registro Imprese n. 00158530303 Aderente FEDERUTILITY
www.cafcspa.com info@cafcspa.com C.CIAA. Udine - REA.203443 MOD.050 rev.10 del 141097201 |
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR09336
Udine, : 09/01/2013
Data accettazione: 13/12/2012
Prelievo effettuato da: ~ Cliente (a sua cura) il: 13/12/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.49 +0.14 13112112
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 wiznz
* Materiali grossolani assenti 13112112
visivo 21/12/12
Solidi sospesi totali mg/l 35 6 13/112/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 a2z
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 286 +16 13/12/12
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 3112112
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 70 19 13/12/12
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2005 5210 D 311212
*  Azoto totale (N) mg/l 10 13/12/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 i
* Fosforo Totale (P) mg/l 1.1 13/12/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 whRe
* Tensioattivi tot. mg/l <04 13/12/12
calcolo 24/12112
* Tensioattivi anionici (MBAS) . mg/l <0.2 13112112
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 AR
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 A 13/12/12
UNI 10511-1: 1996 : it Lo
Pagina 1 di 2
i presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione satioposto a prova.
, i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab Srl Capitale éoc'mle: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Cadice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/483471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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segue rapporto di prova n°12-FR09336

RISULTATI ANALITICI
Prova U.Mm. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l 0.30 13/12/12
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) e
* Idrocarburi totali mgl/l <0.05 13/12/12
09/01/13

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

Pagina 2 di 2

= pfésente rappono di prova si riferisce esclusivamente al campiona softoposto a prova.
i rapporto di prova non puo essere riprodotio parziaimente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.

Friulab Srl.

Sede legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
www.frivlab.it

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR09337
Udine, 09/01/2013
Data accettazione: 13/12/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 13/12/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 8.01 55 - 9.5 +0.14 13/12/12
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 141212
* Materiali grossolani assenti assenti 13/12/12
2 21/12/12
VISIVO
Solidi sospesi totali mg/l 13 35 12 13/12/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 avens
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 78 125 +4 13/12/112
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 02113
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 10 25 +1 13/12/12
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2005 5210 D 02/01/13
* Azoto totale (N) mg/l 6 15 13/12/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 NI
* Fosforo Totale (P) mg/l 0.6 2 13/12/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 i
* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 13/12/12
28/12/12
calcolo
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 13/12/12
20/12/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 13/12/12
UNI 10511-1: 1996 2011212
Pagina 1 di 2
Il presente rapporio di prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasio a prova,
1t rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab Srl | Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel, 04321493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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segue rapporto di prova n°12-FR09337

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 13/12/12
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 02/01/13
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 13/12/12
MI 002 0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 02/01/13
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
Il Responsabile Analisi
Pagina 2 di 2
1l presente lapparto di brova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova,
: 1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scrifia dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente ver_sato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'scriziane del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

wwaw.friulab.it
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR09582

Udine,

Data accettazione:

15/01/2013
27M12/2012
Cliente (a sua cura) il: 2774212012

Acqua reflua - camplone Istantaneo
Comune d| Lignano Sabbladoro affluente Implanto di depurazione Lignano Sabbladoro

Prelievo effettuato da:

Descrizione:
Luogo prelievo:

Condizioni meleo: pioggia
RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limitl: Incertezza Data Inizio
Metado di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di ioni idrogeno pH 7.53 10.14 27h2112
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 28/12112
* Materiall grossolanl assanli 27n212
visho 311212
Solidi sospesi totali mgA 16 +3 27n2i2
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 0401413
Richiesta chimica di ossigeno {COD) mgh 77 +4 2711212
APAT CNR IASA 5130 Man. 29: 2003 s1i2h2
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mgA 20 43 27112112
APHA Standard Melhods for the Examination of Waler and Waslewaler ed 2151 2005 5210 D 03/01/13
*  Azolo lotale (N) mgi 5 271212
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 150113
* Fosforo Totale (P) mgA i1 27212
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 ; 04/01/13
* Tensioaltivi tol. mgh 04 2711212
P 04001/13
* Tensloaltivl anlonicl (MBAS) mgh 04 2712112
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 26h2Nn2
* Tensioaltivi non ionici (TAS) mgA <02 2712112
UNI 1051 1-1: 1996 OWoLe
Pagina1 di 2

Friulab S.rl.

Sede legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwv.friufab.it

: I presanta rapporto di prova sl df_édscé_'escluslvamenie.al camplona soltoposto a prova, -
" ltrapporto di prova non pud essere riprodollo parzialmenle salvo approvazione scrilta dal Laboralorio.:

Capilale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Regisiro

imprese di Udine: 02214410306
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segue rapporto di prova n°12-FR09582

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizlo
Metodo di prova int .Conf. Data fine
* Grassl e olii animali @ vegelali mg/h <0.05 27112112
M1 001 10 2010 (da APAT 5160 81 2003) 3inanz

*  |drocarburi totali mgh <0.05 2712112
3112/12

M1 002 /0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditala da ACCREDIA.

Limiil di legge :

L'Incertezza e/o i limili di confldenza sl inlendono espressi per un fatiore di coperlura k=2 e per p=85%

Il Responsablle Analisi

Pagina 2 dl 2

il presente rapporio di prova sl riferisce esclusivamenite al camplone saltoposto a prova.

Friulab S.r.).
Sedae legale: 33100 Udina - Via del Cotonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwv.friulab.it

* lirapporto di prova non pud essera riprodotto parzialimente salvo appravazione scritla dal Laboratorio,

Capitale sociale: € 100.000,00 Interamente versato
Codica Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Regisiro
Imprese di Udine: 02214410308
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR09583

Udine, 16/01/2013
Data accettazione: 2712/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il 2712/2012
Descrizione: Acqua reflua - camplone istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbladoro effluente Impianto dl depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: piogala
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risuitato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metado dl prova Int .Conf. Data flne
Concenlrazione di lonl idrogeno pH 7.76 65 -85 0.14 27112112
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 2811212
*  Materiali grossofani assenli assenli 271212
& 311212
Solidi sospesi totali mgh <10 85 27112112
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 04/01/13
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mgh <10 125 2712/12
APAT CNR IRSA 5130 Man, 29: 2003 0201113
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mgi <10 25 2712112
APHA Standard Malhods lor the Examinalion of Waler and Waslewaler ed 2151 2005 5210 D 0201113
*  Azolo totale (N) mgh 6 15 27112112
APAT CNR IRSA 4060 Man. 23: 2003 15/0t/13
* Fosforo Tolale (P) mgh 07 2 27h212
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04101113
* Tensloattivi tot. mgh <04 2 27n2n2
NN 04/0113
* Tensloallivl anlonici (MBAS) mgh <62 2712012
APAT CNA 1RSA 5170 Man. 29: 2003 Zofiziie
* Tensioaltivi non fonicl (TAS) mgA <02 2712112
UN1 1051 1-1: 1996 MmN
Pagina 1 di 2
r il'pieéénlé rapporio di prdva sl rifarisce esclusivamente al camplone soltoposto a er'va. _ : .

7 ; . Il rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente salvo approvazlone scrilta dal Laboratorlo, - B -
Friulab S.r.. Capltale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Padila IVA e numero d'iscrizione del Regisiro
Tel. 0432493471 - Telelax 0432/493479 . Imprese di Udine: 02214410308

wwav.friulab.it
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segue rapporto di prova n°12-FR09583

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limlil: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Crassi e olil animali e vegetali mgh <0.05 20 2711212
Mi 001 10 2010 (da APAT 5160 Bi 2003) 02/0113
* [drocarburi totali mgA <0.05 5 271212
02/01/13

MI 00210 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti dl legge : D. Lgs. 152/08 p.te lli all. & lab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficlafl)
L'Incertezza e/o | limiti di confidenza sl inlendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=85%

Il Responsabile Analisl

Pagina2 dl 2

- i préserite rapporto di prova si riferisco esclusivamente al camplona sofloposto a prova, -

Frivlab S.r).
Sede legale: 33100 Udina - Via de! Colenificio 60
Tel. 0432493471 - Telefax 0432/493479
www.frivlab.it

(i rapporto di prova non pus essere riprodolto parzialmente salvo approvazione scrita dal Laboratorio.

Capltale sociala: € 100.000,00 interamente vorsato
Codice Fiscale, Padita VA e numero d'iscrizions del Registo
Imprese di Udine: 02214410308
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CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR09582/01

Udine, 31/12/12012
Data accettazione: 27112/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 27/12/2012
Descrizionse: Acqua reflua - camplone Istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbladoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbladoro
Condizioni meteo: pioggia
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risuitato Limiti: Incertezza Data inlzio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli ' MPN/400 ml > 48392 271212
APAT CNR IRSA 7030 B Man, 29: 2003 3112/12
Valulazione della tossicita con Daphnia - Accellabilita di un effluente % org. Immobili 3 27112112
APAT CNR IRSA 8020 B Man, 29: 2003 31112112

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limili di legge :
L'Incertezza elo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fatlore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

Pagina 1 di 1

K < Ml pmsenla lappodo di prova si nfetisce escluslvamento al camplone so!wposlo a pfOVa o
i II rapporlo di prova nofn pud essera dprodotlo parziaimente salvo approvazions scrita dal Laboralorlo

Friulab 8.1, Capitale sociala: € 100.000,00 interamente versnto

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotanificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscrizione del Reglstro
Tel. 0432/493471 - Telefax 04327493479 Imprese di Udine: 02214410306

wwv.friulab.il
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L RS R R IR L CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR09583/01

Udine, 31M12/2012
Data acceltazione: 27M12/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il 2771212012
Descrizione: Acqua reflua - campions Istantaneo
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente Implanto di depurazione Lignano Sabbladoro
Condizioni meteo: pioggia
RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 mi 48392 27112112
APAT CNR IRSA 7030 B Man, 29: 2003 311212
Valulazione della tossicita con Daphnia - Accellabilita di un effluente % org. Immobili 17 50 +7 211212
APAT CNR IRSA 8020 8 Man. 29: 2003 31112112

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/08 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superiiclali}
L'incertezza efo 1 limiti di confidenza si inlendono espressi per un fallore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

Pagina1di1

“ 'BPPﬂﬂO di prova non pud essera riprodotio parzialmente salvo approvaziona scrilta dal Labomtorio ; 2 e

Friutab S.rL Capitale sociale € 100.000,00 mlommento versalo
Seda legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA @ numero diiscrizione dsl Regislco
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 imprese di Udine: 02214410306
wwwv.friulab.it

N presente rapporto dl prova s riferisce escluslvamente al camplone sottoposlo a prova,:
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