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Divisione Operativa
Servizio Fognatura e Depurazione

Spett.le
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chgoss(lgfrgiggion 08-07-2013 S_ervmo Tut.ela Ambiente
Ct  Cia  Fas amb'e','\j‘_"z,fe' territorio Piazza Patriarcato, 3
OO
e.p.c. Spett.le
ARPA -FVG

Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

e.p.c. Spett.le

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 26

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto: Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) - Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 13-FR03806 - n° 13-FR03807 - n° 13-FR04049 - n® 13-FR04050 - n® 13-FR04252 -
n° 13-FR04253 - n° 13-FR04317 - n° 13-FR04318; Saggio di Tossicita rapporti n° 13-
FR04317/01 - n°® 13-FR04318/01).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulterioref\necessita, cogliamo I'occasione per
porgere i nostri pit cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione Operativa
tura e Depurazione
Florit

Ji

CAFC SpA.

Viale Palmanova, 192 Tel. (n.verde) 800713711 Codice Fiscale, Partita IVA e Cap. Soc. €36 128761,80iv. ¢
1-33100 Udine Fax 0432505379 Registro Imprese n. 00158530303 Aderente FEDERUTILITY
www.cafcspa.com info@cafcspa.com C.CIAA. Udine - REA. 203443 MOD.050 rev.10 del 1410972011
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CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR03806
Udine, 28/05/2013
Data accettazione: 09/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 09/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 75 +0.14 09/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 Tonsies
* Materiali grossolani assenti 09/05/13
isi 09/05/13
VISIVO
Solidi sospesi totali mg/l 17 +3 09/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 21053
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 55 +3 09/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 i b
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 30 4 09/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 27/05/13
*  Azoto totale (N) mgl/l 4 09/05/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 gt
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 09/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 AH0AS
* Tensioattivi tot. mg/l <04 09/05/13
21/05/13
calcolo
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 09/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 TR
* . Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 09/05/13
UNI 10511-1: 1996 (L
Pagina 1di 2
1l presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campione sotioposto a prova.
: i rapporto di prova non pud essere riprodotio parziaimente salvo approvazione scrifta dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via dei Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscriziane del Registro
Tel, 04321493471 - Telefax 0D432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

waww friufab it

‘pessauaqu (|Gap easayal ns ajiquodsip @ ajeha) aiojeA R 3jEUBIP BULIY IP BAISN|D U €3]U00IA |3 BUOISIA BT B [eBIp eway ep oRaald 03UGIRAR|3 03UBLIN0P UN |p edwels B||3p caENSY || 3 cauBWNdop sMuasald ||



: B
. A \‘\“‘“l“’"/’,
-~
*I*! /_0
: 5//’_\
: e
’/'flulu\\"\‘

ACCREDIA X

LENTE ITALMND D ACCREDITANENTO ~

Woof

K

LA §° 0545

segue rapporto di prova n°13-FR03806

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 09/05/13
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 27/05/13
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 09/05/13
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 27105113
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge :
L'Incertezza efo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=85%
Il Responsabile Laboratorio
Pagina 2 di 2
1l presente rappario di prova si riferisce esclusivamente al campione sotiopasto a prova,
1i rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Catonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432(483471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR03807
Udine, 28/05/2013
Data accettazione: 09/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 09/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 79 55 - 95 10.14 09/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 10/05/13
* Materiali grossolani assenti assenti 09/05/13
2 09/05/13
VISIVO
Solidi sospesi totali mg/l <10 35 09/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 21/05/13
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 36 125 +2 09/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 27/05/13
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 15 25 +2 09/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 27105113
* Azoto totale (N) mg/l 6 10 . 09/05/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 2109
* Fosforo Totale (P) mg/l 0.6 1 09/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 2210513
* Tensioattivi tot. mg/l <04 2 09/05/13
22/05/13
calcolo
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <0.2 09/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 RN
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 09/05/13
UNI 10511-1: 1996 1TR0(13
Pagina 1 di2

1l presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasio a prova.
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scrifia dal Laboratorio.

Friulab Srl

Sede legale: 33100 Udine - Via dei Cotonificio 60
Tel, 0432/483471 - Telefax 0432/483479

www. friviab it

Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio

Codice Fiscale, Partita VA e numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine: 02214410306
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segue rapporto di prova n°13-FR03807

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 09/05/13
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 2T

* Idrocarburi totali- mg/l <0.05 5 09/05/13
27/05/13

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza efo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 2 di 2
1 presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campions sottoposio a prova.
1t rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente saivo approvazione scritia dal Laboratorio.
Friulab Sl : Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - \ia del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/483471 - Telsfax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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Udine,

30/05/2013
Data accettazione: 16/05/2013
Prelievo effettuato da:
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo:

Condizioni meteo: pioggia

Cliente (a sua cura)
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CAFC S.p.A.
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Viale Palmanova, 192

33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04049

il: 16/05/2013

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH o +0.14 16/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 17/0513

* Materiali grossolani assenti 16/05/13
S 20/05/13
Solidi sospesi totali mg/l 18 +3 16/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 21/05113
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l : 47 3 16/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 27105113
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) _mg/l 20 +3 16/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 21105013

* Azoto totale (N) mg/l 5 16/05/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 20001

* Fosforo Totale (P) mg/l 0.9 16/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 U019

*~ Tensioattivi tot. mg/l 0.4 16/05/13
R 27/05/13

* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.4 16/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 2210513

* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 16/05/13
UNI 10511-1: 1996 el

Pagina1di2

1l presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campions sotioposto a prova,
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab Sl

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwaw friuiab it

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro

Imprese di Udine: 02214410306
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segue rapporto di prova n°13-FR04049

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 16/05/13
MI 001 0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 2710513
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 16/05/13
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 27/05/13
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=85%
Il Responsabile Laboratorio
Pagina 2 di 2
I pfesente rapparto di prova si riferisce esciusivamente al campione sottopasto a prova,
: 1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Labomtorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede lagale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 ; Codice Fiscale, Partita IVA & numere d'iscriziane del Registiro
Tel. D432/483471 - Telefax 0432/493473 Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04050

Udine,

30/05/2013

Data accettazione: 16/05/2013

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 16/05/2013

Descrizione: Acqua reflua

Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: pioggia
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza: Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.8 55 - 95 +0.14 16/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 17/05/13
* Materiali grossolani assenti assenti 16/05/13
e 20/05/13
Solidi sospesi totali mg/l <10 35 16/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 21/05/13
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 49 125 +3 16/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 27105113
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 15 25 +2 16/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D : 27105/13
* Azoto totale (N) mgl/l 7 10 16/05/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 2NN
* Fosforo Totale (P) mg/l 0.9 1 16/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 2013
* Tensioattivi tot. mg/l 0.4 2 16/05/13
e 27/05/13
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.4 16/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 2210513
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 16/05/13
UNI 10511-1: 1996 Re0nAd
Pagina 1di 2

1 presente r_::i';ﬁ-pono di prova si riferisce esclusivamente al campione sattoposto a prova,
Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friutab S.rk Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
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Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/453471 - Telefax 0432/493479
wwavfrivlab.it

Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306
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segue rapporto di prova n°13-FR04050

RISULTATI ANALITICI
Prova U.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mgl/l <0.05 20 16/05/13
MiI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) ZIRR
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 16/05/13
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) Ll o),
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
Il Responsabile Laboratorio
Pagina 2 di 2
Il presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campione sotfoposto a prova,
1l rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale socizle: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax D432/433479 Imprase di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04252
Udine, 10/06/2013
Data accettazione: 23/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 23/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 75 +0.14 23/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 23/05/13
* Materiali grossolani ) presenti 23/05/13
A 23/05/13
VISIVO
Solidi sospesi totali mg/l 71 +12 23/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 STk
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 101 16 23/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 TR
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 50 6 23/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 10/06/13
* Azoto totale (N) mg/l 6 23/05/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 b
* Fosforo Totale (P) mg/l <05 23/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 oAR3
* Tensioattivi tot. mg/l 1.0 23/05/13
10/06/13
calcolo
* Tensioattivi anionici (MBAS) mgl/l 0.8 23/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 ETIORNES
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l 0.2 23/05/13
UNI 10511-1: 1996 e b
Pagina 1 di 2
1t presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova,
It rapporto di prova non puo essere fiprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.r.l. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede fegale: 33100 Udine - \fia del Cotanificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. D432/483471 - Telefax 0432/493479 imprese di Udine: 02214410306

www.friuiab.it
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segue rapporto di prova n°13-FR04252

RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l 0.10 23/05/13
MiI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) ' 06/06/13
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 23/05/13
MI 002:r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) OGS
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
Il Responsabile Laboratorio
Pagina 2 di 2
1l presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposio a prova,
Il rapporto di prova non put essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. i Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - \ia del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel, 04321493471 - Telefax 0432/493479 Impress di Udine: 02214410306
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alide Lap N 0545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04253
Udine, 10/06/2013
Data accettazione: 23/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 23/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH b ¢ ¢ 55 - 9.5 +0.14 23/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 il s
* Materiali grossolani assenti assenti 23/05/13
£ 23/05/13
VvISivo
Solidi sospesi totali mg/l 16 35 £3 23/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 2103
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 41 125 +2 23/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 il
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mgl/l 15 25 12 23/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 10/06/13
* Azoto totale (N) mg/l 7 10 23/05/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 it s
* Fosforo Totale (P) mg/l 0.5 1 23/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 Lt L ;
* Tensioattivi tot. mgl/l 0.9 2 - 23/05/13
10/06/13
calcolo
* Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.7 23/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 ko
* Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l 0.2 23/05/13
UNI 10511-1: 1996 Qoens
Pagina 1di 2
1l presente rapparto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasto a prova,
Il rapporto di prova non pud essere ripradetto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl Capitale socizle: € 100.000.00 interamenta versato
Sede legale: 33100 Udine - \ia del Cotanificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/483471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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Dol Lap N° 0545

segue rapporto di prova n°13-FR04253

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 23/05/13
MiI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) ediod
* Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 23/05/13
M 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) ki
* Prova non accreditata da ACCREDIA.
Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Ill all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%
Il Responsabile Laboratorio
Pagina 2 di 2
I presente rapparto di prova si riferisca esclusivamente al campione sottoposto a prova,
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotanificio 60 Codice Fiscale, Partila IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/453471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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el Lap N° 0545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04317
Udine, 20/06/2013
Data accettazione: 28/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 28/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.5 +0.14 28/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 29/05/13
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 28/05/13
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003 29/05/13
*  Odore accettabile 28/05/13
offattivo 29/05/113
*  Cloro residuo mg/l <0.05 28/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G 20/06/13
*  Materiali grossolani ' assenti 28/05/13
visivo 28/0513
Solidi sospesi totali mg/l 62 +10 28/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 29/05/13
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 141 +8 28/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 10/06/13
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 40 +5 28/05/13
Standard Methodss for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 10/06/13
*  Azoto ammoniacale (NHa+) mg/l 6 28/05/13
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 2003 30/05/13
*  Azoto Nitrico (N) g mg/l 3.0 : 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 04/06/13
*  Azoto Nitroso (N) mg/l 0.39 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 04/06/13
*  Azoto totale (N) mg/l 8 28/05/113
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 04/06/13
*  Cianuri pgll <5 28/05/13
M.U. 981/1: 1995 29/05/13
*  Arsenico (As) ugi 2.2 +1.0 28/05/13
EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Alluminio (Al) mg/l 1.12 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Bario (Ba) mg/l 0.13 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Boro (B) mg/l 0.64 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Fosforo Totale (P) mg/l 15 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Cadmio (Cd) mg/l < 0.005 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
Pagina 1 di 3
1l presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasto a prova.
1i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. ‘ Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
Sede legale: 33100 Udine - \ia del Colonificio 60 Codice Fissale, Partita VA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/4932479 Imprese di Udine: 02214410306
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°13-FR04317
Prova ; U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Cromo totale (Cr) mg/l 0.05 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Cromo VI mg/l <0.05 28/05/13
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003 04/06/13
*  Rame (Cu) mgl/l 0.06 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Manganese (Mn) mg/l 0.20 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Fero (Fe) mall 1.42 ‘ 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Stagno (Sn) mg/l <0.01 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Mercurio (Hg) pa/l <0.2 28/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 31128 17/06/13
*  Nichel (Ni) mg/l 0.15 . 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Piombo (Pb) mg/l 0.01 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Selenio (Se) pall 11.0 +4.8 28/05/13
EPA 6020A 2007 04/06/13
*  Zinco (Zn) mgll 0.38 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 04/06/13
Cloruri mgll 2322 +42 28/05/13
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29 2003 10/06/13
*  Fluoruro mg/l 0.53 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 13/06/13
*  Solfati mgl/l 551.8 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 ; 13/06/13
*  Soffiti mg/l <02 28/05/13
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29 2003 29/05/13
*  Solfuri mg/l <0.02 28/05/13
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003 29/05/13
*  Tensioattivi tot. mg/l <04 28/05/13
calcolo 3 10/06/13
*  Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l <02 28/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 30/05/13
*  Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 28/05/13
UNI 1051 1-1: 1996 30/05/13
*  Grassi e olii animali e vegetali mg/l 0.30 28/05/13
MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 11/06/13
*  Idrocarburi totali mg/l <0.05 28/05/13
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) : 11/06/13
*  Aldeidi alifatiche mg/l <0.05 28/05/13
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003 11/06/13
*  Fenoli (come fenolo) ma/l <0.01 28/05/13
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 18/06/13
*  Solventi organici azotati tot. mg/l . < 0.01 28/05/13
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 17/06/13
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l <0.01 28/05/13
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 17/06/13
*  Solventi organici clorurati (somma) mg/l 0.08 28/05/13
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 17/06/13
*  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 06/06/13
Pagina2 di 3
Il presente rappom di prova si riferisce esclusivamente al campione saftoposto a prova.
ll rapporto di prova non puo essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.

Friulab S.rl. Capitale socizle: € 100.000,00 interamente versato

Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita VA & numsro d'iscrizione del Registro

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/492479 Imprese di Udine: 02214410306
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°13-FR04317
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Aldrin mg/l < 0.00001 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio estemo) 06/06/13
» Dieldrin mgl/l < 0.00001 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 06/06/13
¥ Endrin mg/l < 0.00001 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 06/06/13
', Isodrin mg/l < 0.00001 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laborat orio esterno) 06/06/13
5 Insetticidi fosforati totali mg/l < 0.05 ‘ 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 06/06/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 3 di 3
] presenta rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova.
I rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiszale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/483471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Uding: 02214410306
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04318
Udine, 20/06/2013
Data accettazione: 28/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 28/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova ‘ Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 77 55 - 95 +0.14 28/05/13
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 29/05/13
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. non percettibile 28/05/13
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003 29/05/13
* Odore accettabile accettabile 28/05/13
offattivo 29/05/13
*  Cloro residuo mg/l <0.05 28/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G 11/06/13
*  Materiali grossolani assenti assenti 28/05/13
visivo 29/05/113
Solidi sospesi totali mgl/l 15 35 +2 28/05/13
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003 29/05/13
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 40 125 +2 28/05/13
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 10/06/13
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 10 25 +1 28/05/13
Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D 10/06/13
*  Azoto ammoniacale (NHa+) mg/l L 15 28/05/13
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 2003 30/05/13
*  Azoto Nitrico (N) mg/l 4.0 20 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 04/06/13
*  Azoto Nitroso (N) mgl/l 0.16 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 04/06/13
*  Azoto totale (N) mgl/l 8 10 28/05/13
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29 2003 04/06/13
*  Cianuri ugll <5 500 28/05/13
M.U. 981/1: 1995 29/05/13
*  Arsenico (As) g/l 2.2 500 £1.0 28/05/13
EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Alluminio (Al) ; mg/l <0.05 1 28/05/113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Bario (Ba) mg/l 0.12 20 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
. Boro (B) mg/l 0.81 2 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Fosforo Totale (P) mg/l 0.5 1 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Cadmio (Cd) mg/l < 0.005 0.02 28/05113
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
Pagina 1 di 3
1l presents rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.
if rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab Srl. Capitale sociale: € 100.000.00 interaments versato
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°13-FR04318
Prova ‘ : ' u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova ' Int .Conf. Data fine
*  Cromo totale (Cr) mg/l <0.01 2 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Cromo VI mg/l <0.05 0.2 28/05/13
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003 03/06/13
*  Rame (Cu) mg/l <0.01 0.1 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Manganese (Mn) . mg/l 0.10 2 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Ferro (Fe) mg/l 0.20 2 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Stagno (Sn) mg/l <0.01 10 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Mercurio (Hg) pg/l <0.2 5 28/05/13
Standard Methods for the examination of wa ter and wastewater 22nd ed. 2012 30300 + 31128 17/06/13
*  Nichel (Ni) mall <0.01 2 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Piombo (Pb) mg/l <0.01 0.2 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Selenio (Se) ugll 5.3 30 2.3 28/05/13
EPA 6020A 2007 03/06/13
*  Zinco (Zn) mg/l 0.05 05 28/05/13
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 ; : 03/06/13
Cloruri mg/l 2233 +40 28/05/13
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29 2003 10/06/13
*  Fluoruro mg/l 0.52 6 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 13/06/13
*  Solfati mg/l 517.6 28/05/13
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 13/06/13
*  Solfit mgll <02 1 28/05/13
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29 2003 29/05/13
*  Solfuri mg/l <0.02 1 28/05/13
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003 29/05/13
*  Tensioattivi tot. mg/l 0.4 2 28/05/13
calcolo 10/06/13
*  Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0.4 28/05/13
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003 30/05/13
*  Tensioattivi non ionici (TAS) mg/l <02 28/05/13
UNI 1051 1-1: 1996 30/05/13
*  Grassi e olii animali e vegetali mg/l <0.05 20 28/05/13
Mi 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 11/06/13
*  Idrocarburi totali mg/l <0.05 5 28/05/13
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 11/06/13
*  Aldeidi alifatiche mg/l <0.05 1 28/05/13
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003 11/06/13
*  Fenoli (come fenolo) mg/l <0.01 0.5 28/05/13
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 18/06/13
*  Solventi organici azotati tot. mg/l <0.01 0.1 28/05/13
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 17/06/13
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l <0.01 0.2 28/05/13
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 3 17/06/13
*  Solventi organici clorurati (somma) mg/l 0.07 1 28/05/13
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 17/06/13
*  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 0.05 ) 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 06/06/13
Pagina 2 di 3
1t presenta rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.
If rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorio.

Friulab Sl Capitale seeiate: € 180.000.00 ir_ltesamente versato
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ACCREDIA K

BN, LENTE ITALIND DI ACCREDITAMENTD
NN
bl Las N° 0545
- RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°13-FR04318
Prova . U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Aldrin mg/l < 0.00001 0.01 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio estemo) 06/06/13
% Dieldrin mgl/l < 0.00001 0.01 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio estemo) 06/06/13
2 Endrin mgl/l < 0.00001 0.002 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 06/06/13
% Isodrin mg/l < 0.00001 0.002 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio estemno) 06/06/13
*  Insetticidi fosforati totali mg/l <0.05 0.10 28/05/13
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno) 06/06/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=85%

Il Responsabile Laboratorio
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i presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al cémpione sottoposto a prova.
if rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000.00 interamente versaio
Sede legala: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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ACCREDIA X,

LENTE ITALMND DI ACCEDTAMENTO -

\u

AN
TR

Lap N° D545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04317/01
Udine, 30/05/2013
Data accettazione: 28/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 28/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile '
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 ml > 48392 28/05/13
" APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29: 2003 29/05/13
Valutazione della tossicita oon‘ Daphnia - Accettabilita di un effluente % org. Immobili <3 28/05/13
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29: 2003 29/05/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza efo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio

Pagina 1 di1

1i presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasto a prova,
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal t aboratorio.

Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legate: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita VA & numero d'iscriziane del Registro
Tel, 0432/453471 - Telefax 0432/453479 Imprese di Udine: 02214410306
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ACCREDIA

K

e L'ENTE ITALUND DI ACCREDITANENTO
HENNY
el Lap N° 0545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 13-FR04318/01
Udine, 30/05/2013
Data accettazione: 28/05/2013
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 28/05/2013
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: variabile
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 ml > 48392 28/05/13
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29: 2003 29/05/13
Valutazione della tossicita con Daphnia - Accettabilita di un effluente % org. Immobili <3 50 ' 28/05/13
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29: 2003 29/05/13

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Laboratorio
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1 presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campiona sottopasto a prova,
1i rapporto di prova non pud essere riprodotio parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboratorio.
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Seda lagale: 33100 Udine - Via de! Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA & numero discriziona del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax D432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
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