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Servizio Fognatura e Depurazione

Spett.le
Citta di Lignano Sabbiadoro PROVINCIA DI UDINE

Protocollo Generale:  Arrivo izi i
v 12 T D Servizio Tutela Ambiente

Ccatpo setlcore gestione ambief;\;alz del territorio Piazza Patriarcato' 3
a la Fas Al 33100 UDINE
NN O
e.p.c. Spettle
ARPA -FVG

Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

e.p.c. Spettle

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 26

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto:  Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) - Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, 1 e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 12-FR05539 - n° 12-FR05540; Saggio di Tossicita rapporti n° 12-FR05539/01 — n°
12-FR05540/01).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri pit cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione Operativa
Fognatura e Depurazione

CAFC SpA.
Viale Palmanova, 192 Tel. (n. verde) 800713711 Codice Fiscale, Partita IVA e Cap. Soc. €36 128 761,80 iv.

1-33100 Udine Fax 0432505379 Registro Imprese n. 00158530303 Aderente FEDERUTILITY
www.cafcspa.com info@cafcspa.com C.CIAA. Udine - R.EA. 203443 MOD.050 rev.10 el 14/097201 1
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR05539
Udine, 09/08/2012
Data accettazione: 19/07/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 19/07/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbladoro affluente Impianto di depurazione Lignano Sabbladoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risuitato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova int .Conf. Data fine
Concenlrazione di foni idrogeno pH 7.39 10.14 19/07112
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 20/07/12
*  Colore (dilvizione 1/20) Non perc. 19/07i12
APAT CNR IRSA 2020 A Man, 29: 2003 23107412
*  Odore acceftabile 19/07/12
olfaltivo 23107112
*  Cloro residuo mg/ <0.05 19107712
APHA Standard Melhods for the Examination of Waler and Waslewaler ed 21st 2005 45006 31/07/12
*  Maleriali grossolani assenti 19/07112
sk 23/07/12
Solidi sospesi lotali mg/l 92 413 1910712
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 31/07/12
Richlesta chimica di ossigeno (COD) mg/} 171 £10 19/07/12
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 07/08/12
Richlesla blochimica dl ossigeno (BODs) mg/l 140 18 19/07/12
APHA Stenderd Methods lor the E; jon of Waler and Wastewaler ed 21st 2005 5210 D 25107112
*  Azoto ammonlacale (NH«+) mg/l 53 19/0712
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 : 2003 26107112
*  Azoto Nitrico (N) mgi <1 19/07/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23107112
*  Azolo Nitroso (N) mg/l <0.08 19/07/12
APAT CNR IRSA 4020 Men. 29: 2003 23107112
*  Azolololale {N) mg/l 41 19/07/12
APAT CNR IRSA 4060 Men, 29: 2003 27/07/12
*  Cianud poh <5 18/07/12
M.U. 981/1: 1995 31107112
*  Assenico {As) ugh <1.0 19107112
EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Alluminio (A1) mg/l 0.08 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 8020A 2007 26/07/12
*  Barlo(Ba) mg/l 0.09 19107712
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Boro (B) mg/l 048 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 : 26/07/12
*  Fosforo Totale (P) mg/l 47 19107112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107/12
*  Cadmio (Cd) mg/l <0.005 19107112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Cromo lolale (Cr) mgl <001 19/07/12
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
Il presente rapporto di prova s riferisce asclusivamenta al camplone sottoposlo a prova. Pagina1di3

(i rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scritla dal Laboratorlo.

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Friulab S.rl.
33 ine - Via del Cotonificio 80 Codice Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscrizione del Registro
ety Toet: 043000 ' Imprese di Udine: 02214410306

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwav.frdulab.it
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: RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n° 12-FR05539
Prova s : ' u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Cromo VI mg/l <0.05 19/07/12
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 20: 2003 26/07/12
*  Rame (Cu) mg/! <0,01 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 60204 2007 28/07/12
*  Manganese (Mn) mghl 0.11 19/07112
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Ferro (Fe) mg/l 0.08 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Slagno (Sn) mg/l <0.01 19/07172
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Mercurio (Hag) ygl <02 1910712
APHA Stendaid Methods for the ination of Waler end Wastewaler ed 21st 2005 3030D + 31128 28/07/12
*  Nichel (Ni} mg/l <0.01 19/0712
EFA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Piombo (Pb) mgh <0.01 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Selenio (Se) pgi <190 19107112
EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Zinco (Zn) mg/ 0.01 19/07112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/112
Clorurl mg/l 1166 21 19/07112
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29: 2003 07/08/12
*  Fluoruro mg/l 0.25 19/07/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23107/12
*  Solfati mgfl 2174 19/07112
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23107112
*  Solfii mg/l <0.2 1907112
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23107112
*  Solfuri mg/l ' <0.02 1910712
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29: 2003 31107112
*  TYensloallivi lol, mg/l 09 19/07112
calcolo 09/08/12
*  Tensloaltivt anlonlci (MBAS) mgi 08 19/07112
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29; 2003 26107112
*  Tensioaltivl non lonlci (TAS) mgil 03 19107112
UNI 10511-1: 1996 09/08/12
*  Grassl e olil animall e vegelali mg/l <0.05 19/0712
Mi 001 70 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 08/08/12
*  Idrocarburi totall mgll <0.05 19/07112
M1 002 0 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 08/08/12
*  Aldeldi alifaliche mg/l <0.05 19107142
APAT CNR IRSA 5010 Men. 20: 2003 31107/12
*  Fenoli (come fenolo) mg/l <0.01 19/07/12
APAT CNR IRSA 5070 A17A2 Man. 29: 2003 01/08/12
*  Solventi organici azotali tol. mg/t <0.01 19/07/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 24107112
*+  Solventi organicl aromalici (somma) mgil <0.01 19/07112
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 24107112
*  Solventi organici clorurali (somma) mg/l <0.01 19107112
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 24107112
+  Ppesticidi lotali esclusl Fosforali Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 19/07/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D72007 (laboralotio esterno) ) 31/07/12
*  Aldrn mg/l < 0.00001 19107112
EPA 3510C/1996 + EPA 8270Dr2007 {laboralorio eslerno) 31/07/12
I presenta rapporlo di prova si riferisce esclusivamente al camplone sotloposto a prova, Pagina2di3
"l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmenta salvo approvazione scrilia dal Laboratorlo. :
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Seda legate: 33100 Udine - Via dal Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero discrizione del Reglsio

Tel, 0432/493471 - Telelax 0432/493479 imprese di Udine: 02214410306

www.friulab.it
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RISULTATI ANALITICI segue rapporfo di prova n°12-FR05539
Prova u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Dieldrin mg/l < 0.00001 19107112
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralorio esferno) 3107112
*  Endrin mgl < 0.00001 19107112
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralorio esleinc) 31/07/12
*  lsodrin mg/l < 0.00001 19/0712
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralorio esfeino) 31107112
*  Insetlicldi losforali totali mg/l <0.05 19/07/12
EPA 3610C/1996 + EPA 8270D/2007 {laboralorio esleino) 31107412

* Prova non accreditata da ACCREDIA,

LImiti di legge :

L'incertezza efo | limiti di confidenza si intendono espressi per un fallore di copertura k=2 e per p=85%

Il Responsablle Analisi

Il presente rapporto di prova sl riferisca esclusivamente al camplone solloposio a prova, Pagina 3 di 3
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scrilia dal Laboratorlo.

Friulab S.rh

Sede legale: 33100 Udina - Via dal Colonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telelax 0432/493479
www.friulab.it

Capltale sociale: € 100.000,00 interamenta versato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'lscrizione del Regislio
Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR05540
Udine, 08/08/2012
Data accettazione: 19/07/2012
Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura) il: 19/07/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente Impianto di depurazione Lignano Sabbladoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.53 55 - 95 10.14 19/07112
APAT CNR IRSA 2060 Man, 29: 2003 20007112
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 19/07/12
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29: 2003 2300712
*  Odore accellabile 1910712
olfelivo 23107112
*  Cloro residuo mg/ <0.05 19/07112
APHA Standard Methods for the Examinalion of Weler end Waslewater ad 21s1 2005 45006 31107112
*  Materiali grossolanl assentl assenti 19/07T12
visivo 23107112
Solidi sospes! lolali mg/l <10 35 19/07112
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 ; 31107112
Richlesta chimica dl ossigeno (COD) mg/l <10 125 19/0712
APAT CNR IRSA 5130 Man. 20: 2003 07/08/12
Richlesta blochimica dl ossigeno (BODs) mg/l 10 25 EY 19107112
APHA Stsndsrd Methods for the Examination of Weler and Wastewaler ed 21st 2005 5210 D 25107/12
*  Azolo ammoniacale (NHe+¥) mg/l 22 p 15 19/07112
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 : 2003 26107112
*  Azolo Nitrico (N) mg/l <1 20 19I07/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23/07/12
¢ Azolo Nitroso (N) mg/l <0.08 19/07/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23107112
*  Azolo lotale (N) mgh 20 ¥ 15 19107112
APAT CNR IRSA 4060 Man, 29: 2003 27107112
*  Cianuri pol <5 500 19107/12
M.U. 981/1: 1995 31107112
*  Arsenlco (As) pgh <10 500 19/0712
EPA 6020A 2007 26107112
*  Alluminlo (Al) mgA <0.05 1 19/07/112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Bario (Ba) mgh 0.08 20 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Boro(B) mg/l 0.48 2 19/07112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07112
*  Fosforo Totale (P) mg/l 13 2 19/07112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Cadmio (Cd} mg <0.005 0.02 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Cromo totale (Cr) mg/ <0.01 2 18/07112
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
il presente rapporto di prova sl riferisce esclusivamente al camplone soltoposio @ prova. - Pagina1di3
I rapporto di prova non pud essere riprodolto parziaimente saivo approvazione scrilta dal Laboratorlo. :
Friulab S.ril. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotanificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308

wwv.friulab.it
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: ; : RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR05540
Prova % : Uu.m. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  CromoVI mg/l <0.05 0.2 19/0712
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29: 2003 26/07/12
*  Rame (Cu) mg/l <0.01 0.1 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2607 26/07112
*  Manganese {(Mn) mg/l 0.02 2 19/07112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Ferro (Fe) mg/l 0.08 2 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Stagno (Sn) mg/l <0.01 10 19/07/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Mercurio (Hg) pgh <0.2 5 19107/12
APHA Standard Methods for the ination of Waler and Waslewaler ed 21st 2005 3030D + 31128 07/08/12
*  Nichel (Ni) mg/l <0,01 2 19107112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07112
+  Piombo (Pb) mg <0.01 0.2 19/0712
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26107112
*  Selenio (Se) pon <10 30 19/07/12
EPA 6020A 2007 26/07/12
*  Zinco (Zn) mg/! 0.03 05 19107112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 26/07/12
Clorurl mgi 1234 22 19/07112
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29: 2003 07/08/12
*  Fluoruro mg/l 0.29 6 19/07112
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23107112
*  Solfali X mg/l 251.5 19107112
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23107112
*  Solfit mg/l <0.2 1 19107112
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 23/07112
*  Solfuri mg/l <0.02 1 19/07/12
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29: 2003 2 31/07/12
*  Tensloattivl tot. mg/l <04 2 19/07/12
calcolo 08/08/12
*  Tensloattivl anlonicl (MBAS) mg/l <0.2 19/07/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 26/07/12
*  Tensloattivi non lonicl (TAS) mg/l <0.2 18/07112
UNI 10511-1: 1996 01/08/12
*  Grassi e olii animall e vegetali mg/l <0.05 20 19/07/12
M1 001 r0 2010.(da APAT 5160 B1 2003) 23/07/12
*  Idrocarburi lolali mgil <0.05 5 19/07/12
MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 82 2003) 23107112
*  Aldeidi alifatiche mgl <0.05 19/07/12
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29: 2003 31107112
*  Fenoli {come fenolo) mg/ <0.01 0.5 1907112
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29: 2003 01/08/12
*  Solvenli organici azotati tol. mg/l <0.01 0.1 19107112
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 2410712
*  Solvenli organici aromatici (somma) mgll <0.01 0.2 19107112
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 2407112
*  Solvenli organici clorurali (somma} mg/l <0.01 1 19/07/12
EPA 5030C: 2003 + §260C: 2006 24107112
*+  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mgll <0.05 0.05 19/07/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 {laboralorio esterno) 31/07/12
*  Aldrin mg < 0.00001 0.01 19/07112
EPA 3510C/1998 + EPA 8270072007 (laboralotio esterno) 31107112
» Il presante rapporto di prova si rifarisce esclusivamente al camplona softoposto a prova. Pagina 2 di'3
Wi rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scrilta dal Laboralorlo. ? :
Friutab Sl Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legale: 33100 Udine - Via dal Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 022144 10306

wwv.friulab.it
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v RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR05540

Prova Uu.m. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Dleldrin mg/l < 0.00001 0.01 190712
EPA 3510C/1996 + EPA B270D/2007 (lzboralotio eslerno) 34/07/12
*  Endrin mg/l <0.00001 0.002 19/07112
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterna) 31/07/12
*  lIsodrin mg/l < 0.00001 0.002 19/07/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralotio esferno) 31/07/12
*  Inselticldi fosforati 1otali mg/l <0.05 0,10 19/07/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laborafotio esferno) 31107112

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
#: | risultati In grassetto e sottolineali indicano il superamento del valore limite.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/08 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superiiciali)
L'Incertezza elo | limiti di confidenza si Intendono espressi per un faitore di coperlura k=2 e per p=85%

Il Responsabile Analisi

Il presente rapporto di prova sl riferisce esclusivamente al camplone softopasio a prova, Pagina3di3 -
; il rapporio di prova non pud essare tiprodolto parzialmente salvo approvazione scyilia dal Laboralorlo. ;
Friulab S.r.l. Capitale sociale: € 100.000,00 interamonte versato

Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partila IVA e
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479
www.friutab.it

numero d'iscriziona del Registro
Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR05539/01
Udine, 24/07/2012
Data accettazione: 19/07/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il 19/07/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITIC!
Prova U.M. Risultato Limiti; Incertezza Data inlzlo
Metodo di prova Int.Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 m! > 48392 19/07/12
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29: 2003 20/07112
Valutazione della losslcila con Daphnia - Accellabilild di un effluenle % org. Immobili 37 7 19/07/112
APAT CNR IRSA 8020 8 Man, 29; 2003 20/07/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza efo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di coperiura k=2 e per p=95%

Il Responsablle Analisi

1l presente rapporto di prova sl riferisce esclusivamente al camplone soltoposto a prova. Pagina 1 di 1

1l rapporto di prova non pud essere riprodolio parziaimenle salvo approvazione scrilla dal Laboratorlo.
Frivlab S.r). Capitala sociala: € 100.000,00 interamente versalo
Sede legate: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Parlita IVA e numero d'iscrizione del Regislro

Tel, 04321493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

wawwy.friufab.it

‘pessaiul ||6a p L3sAP L NS Apqiuodsip 3 3[e53| Ao[EA R IEUOIP BULIY I PAISN[IU| TIIUOLIIS JUCISRAET B(eN6Ip Ry ER onaaid 03WOIRI? 0ILIWNDCP UN 1p edlUes B]|3p WEYNSY j§ @ quawndop Auasad ||



@ A N
/g =
GEESTT)

&= a9 - =
1°1y. == 'Sl ACCREDIA &
":/'m‘\\? LTITE ITALND D ACTUEDITANENTOD w7
AR a8 N 0545
Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udins UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR05540/01
Udine, 24/07/2012
Data accettazione: 19/07/2012
Prelievo effettuato da:  Cllente (a sua cura) il: 19/07/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 mi > 48392 19/07/12
APAT CNR IRSA 7030 B Man, 29: 2003 o 20/07/12
Valutazione della tossicita con Daphnia - Acceltabllita di un effluenle % org. Immobill <3 50 19/07/12
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29; 2003 20/07/12

* Prova non accredilata da ACCREDIA,

Limili di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque supericiali)
L'Incertezza ofo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fatlore di coperlura k=2 e per p=95%
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