CAFC S.p.A. - Udine

2 Posta in Uscita

Prot. : 17741/12

C A FC S.p. A. Data : 21/06/2012

gty

23

Divisione Operativa

Servizio Fognatura e Depurazione
Spett.le
PROVINCIA DI UDINE
Servizio Tutela Ambiente
Piazza Patriarcato, 3

33100 UDINE
Citta di Lignano Sabbiadoro
Protocollo Generale: Arrivo

20120026276 22-06-2012 e.p.c. Spettle
capo settore gestione ambientale del territorio ARPA - FVG

Cat Cla Fas N. All.
RSOV PREEAWEOI rE Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

e.p.c. Spettle
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 26

= 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Oggetto:  Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di
Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) — Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 12-FR03513 - n° 12-FR03514).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri piu cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione Operativa

CAFC SpA.
Viale Palmanova, 192 Tel. (n.verde) 800713711 Codice Fiscale, Partita [VA e Cap. Soc. €36 128761,80 i.v.
1-33100 Udine Fax 0432 505379 Registro Imprese n. 00158530303 Aderente FEDERUTILITY

www.cafcspa.com info@cafcspa.com C.CIAA. Udine - REA. 203443 MOD.0S0 rev.10 del 140972011
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CAFC S.p.A. g
Viale Palmanova, 192 H
33100 Udine UD 3
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-
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RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR03513 2
£
Udine, 05/06/2012 g
Data accettazione:  10/05/2012 g
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 10/05/2012 g
Descrizione: Acqua reflua T
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro —E‘
2
Condizioni meteo: sereno g
RISULTATI ANALITICI 3
(3
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio 3
[
Metodo di prova Int .Conf. Data fine g
Concentrazione di ioni idrogeno pH 7.14 10.14 10/05/12 2
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 1005/12 8
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 10/05/12 3
APAT CNR IRSA 2020 A Man, 29: 2003 1400512 8
*  Odore accettabile 10/05/12 o
offattivo 14/05/12 %”
*  Cloro residuo mg/l <0.05 10/05/12 o
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Waslewater ed 21st 2005 4500G 22105112 &
*  Maleriali grossolani assenti 10/05/12 %
visivo 1405112 ¢
Solidi sospesi totali mg/l 107 18 10/05/12 §
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 150512 &
2
Richlesta chimlea di ossigeno (COD) mgll 435 125 10/05/12 ;
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 30/05/12 g
Richiesta biochimica di ossigeno {(BODs) mg/l 110 +14 10/05/12 g
APHA Slandard Methods for the E> of Water and Waslewaler ed 21st 2005 5210 D 17/05/112 §
*  Azolo ammoniacale (NH.+) mg/l 13 10005112 3
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 : 2003 21/05/12 g
*  Azofo Nifrico (N) mgi <1 100512 &
APAT CNR IRSA 4020 Man. 28: 2003 1410512 =
* Azolo Nitroso (N) mgh <0.06 1005112 3
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 1410512 &
*  Azolo totale (N) mgll 13 10/05/12 g
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 21/05/12 v
*  Cianurl pg/l <5 10/06/12 e
M.U. 081/1: 1995 14/05(12 @
*  Arsenico (As) pgl 24 1.1 10/05/12 §
EPA 6020A 2007 29/05/12 @
(-8
*  Alluminio (Al) mg/l 159 10/05/12 &
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 29/05(12 8
*  Bario{Ba) mg/l 0.37 toosi12 &
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 29/05/12 e
*  Boro (B) mg/t 1.65 1005112 5,
EPA 30154 2007 + EPA 6020A 2007 200512 &
*  Fosforo Totale (P) mg/l 33 10/05/12 %
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 29/05/12 =
B3
*  Cadmio (Cd) mgfi <0.005 foosiz =
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 29/05/12 g
*  Cromo totale (Cr) mgil 0.02 10/05/12 g
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 d.

29/05/12

Friutab S.r.l.

. i prasente rapporio di prova sl rifarisca esclusivamente al campione softoposto a prova,
‘Il rapporto di prova non pud essere riprodolto parzialmente salvo approvaziona scrilta dal Laboratorio,

Capitale sociala: € 100.000,00 interamenta versato

Sede legale: 33100 Udina - Via dat Cotanificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479
www. friufab.it

Codice Fiscale, Partita IVA & numero d'iscrizione del Registio
Imprese i Udine: 02214410306



ACCREDIA X

LENTE ITALLNO O ACOEDITANGNTO ~

5 (A8 N° 0545 ‘;
~ RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n° 12-FR03513 g
Prova , _ u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio g-
Metodo di prova Int .Conf. Data fine 3
*  Cromo Vi mg/l <0.05 100512 @
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29: 2003 2005012 2
*  Rame (Cu) mg/l 0.13 100512 @
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 20/05/12 §'
*  Manganese {Mn) mg/l 0.27 10/06/12 g
EPA 30154 2007 + EPA 6020A 2007 2005112 =
*  Ferro (Fe) mg/l 1.54 o512 g
EPA 30154 2007 + EPA 6020A 2007 20/05/12 g
*  Stagno (Sn) mgA <001 100512 g
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 29/05/12  §
*  Mercurio (Hg) pa <02 10/05/12 g
APHA Standard Melhods for the Examination of Water and Wastewaler ed 21s! 2005 30300 + 31128 05/08/12 5
*  Nichel (Ni} mgll 0.03 10/05/12 g
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 : 2005112 o
*  Piombo (Pb) mail 0.02 10/05/12 'g'
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 20005112 S
*  Selenio (Se) : " ugh 153 6.7 wosn2 8
. EPA 6020A 2007 20/05/12 %
*  Zinco (Zn) mgl 0.26 10/05/12 B
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 20005112 &
Cloruri mg/l 4218 %76 10005112 P
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29: 2003 30/05/12 i
2
*  Fluomuro mg/l 0.38 10/05/12 ‘§:
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 14/05/12 g—
*  Solfati mg/l 6804 10/05/12 =
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 18/05/12 %
*  Soll mg/l <0.2 100512 &
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 1405112 B
]
*  Solfuri mgli <0.02 10/05/12 Y
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29: 2003 15/05/12 g
*  Tensioaltivi tot, mg/i 0.6 10/05112 ¢
calcolo 210512 3
*  Tenstoattivi anfonici (MBAS) mg/l 0.5 10/05/12 &
APAT CNR IRSA §170 Man. 29: 2003 21105112 H
.
*  Tensloaltivi non lonicl (TAS) mg/l <0.2 10/05/12 s
UNY 10511-1: 1996 180512 3
*  Grassi e olil animall e vegelali mgi 1.70 100512 &
Mi 001 10 2010 {da APAT 5160 B1 2003) 31/05/12 g
*  Idrocarburi totali mg/l <0.05 10/05/12 :
M1 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 30512 &
o
*  Aldeidi alifatiche mgil 0.08 10/05/12 i
APAT CNR IRSA 5010 Man, 29: 2003 1805112 &
&
*  Fenoli {come {enolo) mgil <0.01 10/05/12 o
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29: 2003 17005012 o,
w
*  Solventi organici azotati tot. mgll <0.01 10/05/12 2
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 1805112 B
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l <0.01 10/05/12 s
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 18/05/12 5.
*  Solventi organici clorurati (somma) mg/l < 0.01 10/05/12 2
EPA 5030C: 2003 + 8260C; 2006 18/05/12 5
*  Ppeslicidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/t <0.05 10/05/12 E-
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 {{aboralorio esternc} 22/05(12 =
3
_* Aldrin mgil <0.00001 10/05/12 g
EPA 3510C/1936 + EPA 8270072007 {laboratorio esternc) 22/05/12 g
d.

i prosent rapporto di prova s rfarisca osclusivamento al campione solioposio aprova, . Pagina2di3

il rapporto di prova non pud essere riprodoto parzialmente salvo approvazione scritta dal l_.éborato,rlé

Frivlab S.rl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente vorsato
Seda legate: 33100 Udina - Via del Colanificio 60 Codica Fiscale, Partila IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 04321493479 Imprese di Udine: 02214410306

www.friufab.it
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RiSULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n®12-FR03513
Prova i U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Dieldrin mg/l <0.00001 10/05/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laboralorio esteino) 22/05/12
*  Endin mg/ < 0.00001 10/05/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esternc) 22/05/12
*  lIsodrin mg/l <0.00001 10/05/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270Ds2007 (laboralotio eslerme) 22/05/12
*  Insstticidi fosforati totali mg/l <0.05 10/05/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (faboratotio esternc) 22/05/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :

L'Incertezza efo i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Friulab S.r.l.

Seada legale: 33100 Udine - Via del Catanificio 60

Tel, 04321493471 - Telefax 0432/493479
waw.friutab.it

U1 prasenta rapporto di prova sl iferisce esclusivamento al camplone sofloposto a prova, -
“ - { rapporlo di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Lpboratp;lo. RS

Il Responsabile Analisi

‘Bessasu j[Gap e3send 1 ns Apqiuodsip 3 3e6a| 2J0jeA © 2[EUBIP BUWLLY IP BAISR[IUI EIIUOLIA[D SUOISOA BT B[EUBIP PWILY EP 0B 0d ODIUCIAA|I OIUILIMDOP LR 1p BdLULIS B3P MEUNSY || 3 cCaUBWINIOP [UIIsAd ||

Capitale sociale: € 100.000,00 interamenta versato
Codice Fiscale, Pattita IVA & numero d'iscrizione del Regisiro
Imprese di Udine: 02214410306



ACCREDIA

LENTE ITALUNO DN ACGEDITAMENTO b

B N 0545 ;;
Spett.le %
CAFC S.p.A. B
Viale Palmanova, 192 a
33100 Udine UD 3
o
e
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR03514 g
g
Udine, 05/06/2012 8
Data accettazione: 10/05/2012 g
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 10/05/2012 E
Descrizione: Acqua reflua °
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro =
3
Condizioni meteo: sereno &
RISULTATI ANALITICI §
Prova u.M. Risultato Limiti: Incertezza Datainizio &
"
Metodo di prova Int .Conf. Data fine g
Concentrazione di loni idrogeno pH 7.59 55 - 95 0.14 10/05/12 o
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 10/05/12 E
*  Colore {dilvizione 1/20) Non perc. 10/05/12 g
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29: 2003 14/05/12 g
*  Odore accetlabile 10/05/12 g
olfattivo 14/05/12 g’
*  Cloro residuo mg/l <0.05 10/05/12 -4
APHA Standard Methods for the E: of Water and Waslewatsr ed 21st 2005 4500G 22/05/12 &
*  Materiali grossolani assenti assenti 10/05/12 g
visivo 14/05/12 &
Solidi sospesi fotali mg/l <10 35 10/05/12 ;
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2603 15/05/12 &
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 77 125 4 10/05/12 i
APAT CNR IRSA 5130 Man. 20: 2003 30/05/12 5
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 15 25 2 10/05/12 S
APHA Standard Methods for the Examination of Waler and Waslewaler ed 21s 2005 5210 D 17105112 g
*  Azoto ammoniacale (NH.+) mg/l <1 15 10/05/12 g'_
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 : 2003 2110512 g
*  Azoto Nitrico (N) mg/l 1186 20 10/05/12 :_
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 14/05/12 _':9
*  Azoto Nitroso (N) mg/l <0.06 10/05/12 E
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 14/05/12 g.
*  Azoto totale (N) mg/t 14 15 10/05/12 ?'_
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 2105112 o
<
*  Clanuri pgh <5 500 10/05/12 &
14U, 981/1: 1995 1400512 3
*  Assenico (As) pgh 15 500 0.7 10/05/12 ‘i
EPA 6020A 2007 1410512 ®
*  Alluminio (Af) mg/l <0.05 1 10/05/12 2,
EPA 30154 2007 + EPA 6020A 2007 14105112 8
=)
*  Bario (Ba) mg/i 0.16 20 10/05/12 g
EPA 30154 2007 + EPA 6020A 2007 14105112 5
*  Boro (B) mgll 0.93 2 100512 &
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 14005112 &
*  Fosforo Totale (P) mgl 1.7 2 10/05/12 %
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 14/05/12 E
*  Cadmio (Cd) mg/l <0.005 0.02 10/05112 -
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 14105112 g
*  Cromo lotale (Cr) mg/l <0.01 2 10/05/12 E
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 5

14/05/12

-1l prasente rapparto di prova si riferisce esclusivamenta al campione soltopaslo a prova,
li rapporto di prova non pud essere riprodofto parziaimente salve approvazione scritia dal Laboratorlo

Friulab S.r.l. Capitale sociala: € 100.000,00 interamenta versato

Sede tegale: 33100 Udine - Via dal Cotanificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
www.frivtab.it

Codice Fiscale, Parlila IVA e numero d'iscrizione del Regisiio
Imprese di Udine; 02214410306
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‘RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR03514 s
Prova e b u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio ‘g
Metodo di prova Int .Conf. Data fine 3
3
*  Cromo VI mgh <005 0.2 10/05/12 g
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29: 2003 1405112 2
*  Rame (Cu) mg/l <0.01 0.1 10/05/12 .Z..'
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 14/05/12 5
g
*  Manganese (Mn) mg/t 0.01 ) 10/05/12 P
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 o512 =
*  Femno (Fe) mg/l 0.07 2 10/05/12 E
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 1405112 3
*  Stagno (Sn) mg/l <0.01 10 100512 @
EPA 30156A 2007 + EPA 6020A 2007 14/05/12 E
* Mercurio (Hg) ugl <0.2 5 10/05/12 g
APHA Stendard Methods for the Examination of Waler and Wastewater ed 21s! 2605 3030D + 31128 os/08/12  §
*  Nichel {Ni) mg/l <0.01 2 10/05/12 g
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 14105112 b
*  Plombo (Pb) mgft <0.01 0.2 10/05/12 E
EPA 30164 2007 + EFA 60204 2007 14/05/12 5,
*  Selenio (Se) pgh 35 30 #.5 10512 8
EPA 6020A 2007 : 14/05/12 g
*  Zinco (Zn) mg/l 0.07 05 1005112 g
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 1405112 2
Cloruri mg/t 3137 56 10/05/12
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29: 2003 300512 B
o
*  Fluoruro mg/l 0.24 6 10/05112 &
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29; 2003 14/05/12 E-
*  Solfati mg/l 4033 1005112
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29; 2003 16/05/12 §
*  Solfiti mgh <02 1 1005112 ¥
APAT CNR IRSA 4020 Man, 29: 2003 14/05/12 §
*  Solfurl mg/l <0.02 1 10/05/12 Y
APAT CNR IRSA 4160 Man, 29: 2003 15/05/12 g
*  Tensloattivl tot. mgll <04 2 1000512 @
calcolo 2205112 F
*  Tensioaltivl anionicl (MBAS) mg/l <0.2 10/05/12 g
APAT CNR IRSA 5170 Man, 29: 2003 2105112 &
*  Tensloaltivi non ionici (TAS) mg/l <0.2 10/05/12 =
UNI 10511-1: 1996 180512 3
*  Grassl e olii animall e vegetali mg/l <0.05 20 10/05/12 \Ef
Mi 001 10 2010 (da APAT 5160 B1 2003) awosriz §
*  Idrocarburi tolali mgi <0.05 5 10/05/12 e
Mi 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 310512 5
o
*  Aldeidi alifatiche mg/l 0.08 1005/12 &
APAT CNR IRSA 5010 Man, 29: 2003 16/05/12 &
[
*  Fenoli (come fenolo) mg/t < 0,01 05 100512 &
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29: 2003 17/05/12 a
*  Solventi organici azolati tot. mg/l <0.01 0.1 10/05/12 2
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2008 180512 =
=
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/t <0.01 0.2 10/05/12 e
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 180512 5.
*  Solventi organici clorurali {somma) mgA <0.01 1 10/05/12 =
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 18/05/12 %
*  Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dietdrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 0.05 10/05/12 E
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D12007 (leboratorio esterno) 22/05/12 ;-r
*  Aldrin mgll <0.00001 0.01 10/05/12 o4
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (isboratorio esternio) 22/05/12 g
.

b

Friulab S.r.l. Cnp!lalo sociala: € { 00.000,00 interamente vorsato
Seda legate: 33100 Udina - Via dal Cotonificio 60 Codice Fiscale, Patlita {VA e numero d'iscrizione dal Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

wwav.frivdab.it
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR03514
Prova U.M. Risultato Limiti: Data inizio
Metodo di prova Data fine
*  Dieldrin mgl <0.00001 0.01 10/05/12
EPA 3510C/1396 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterrio) 22/05/12
*  Endrin mgil < 0.00001 0.002 10/05/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D72007 (laboralorio eslerno) 22/05/12
*  Isodrin mgh < 0.00001 0.002 10/05/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270Ds2007 (laborstorio esterno) 22/05/12
*  Insetticidi fosforati totali mg/l < 0.05 0.10 10/05/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (faboraforio esterno) 22/05/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti dl legge : D. Lgs. 162/06 p.te Il all. § tab. 1+ 2 + 3 {scarico in acque superficiali)
L'incertezza elo i limiti di confidenza si intendono espress| per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

: H presenle rapporto di prova si nfensce escluslvamenw ai camplona smlopos!o a ptova. :
: ll rlpporto di prova non pub essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritia dal Laboratorlo

Friulab S.r.l. Capitale socialo: € 100.000,00 interamenta veraato
Seda legate: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codica Fiscale, Padita IVA e numero d'iscrizione det Registro

Tel. D432/493471 - Telefax 0432/493479
W frivtab.it

Imprese di Udine: 02214410306
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