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1. PREMESSA
Lintervento oggetto della presente relazione € la Variante n° 1 al vigente PAC
120/2019 denominato "Hotel Columbus”, di iniziativa privata, che interessa immobili
ed aree di proprieta della societd Hotel Columibus stl.

2. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN RAPPORTO ALLO SMALTIMENTO DELLE
ACQUE METEORICHE
L'ampliomento in oggefto interessa un‘area di proprietd gid completamente
pavimentata in quanto cosfituente la copertura a terra di una superficie a
parcheggio esistente completamente interrata.

Piu specificatamente il progetto, nei due comparti interessati, prevede le seguenti
opere;

Comparto A (invariato)

Lintervento previsto dal PAC 120/2019 consistente nella sopraelevazione di quattro
piani del corpo principale dellHotel Columibbus e I'utilizzo della sovrastante terrazza
per servizi alberghieri € gia stato realizzato e definitivamente reso agibile nel giugno
2022, per cui nel comparto A non si prevedono ulteriori opere in modifica al PAC
vigente.

Comparto B
II' parcheggio multipiano facente parte del primo stralcio delle opere previste dal

PAC e statfo realizzato e reso agibile nel luglio 2019.

Successivamente la proprietd ha acquisito I'area e relativo fablbricato esistente
confinante ad ovest ed identificato al mappale 149, provwedendo a modificare la
facciata aftraverso il tamponamento dei fori sul lato confinate con la strutfura
ricettiva in modo da poter estendere il parcheggio mulfipiano fino a confine (in
oggetto alla presente variante).

L'intervento & conforme sia alla normativa prevista dalla L.R. 19/2009 del 10.07.2019
che a quella Comunale ma modifica la perimetrazione della sagoma ammissibile
indicata nella tav. 2 del PAC vigente.

Tale intervento, non determina un differente uso del suolo, né incremento del carico
idrico meteorico e non prevede alcuna modifica del sistema di allaccio delle
utenze e degli scarichi fognari esistenti.

Comparto C (invariato)
Questo comparto, risulta gia stralciato dalla variante 120/2019 attualmente vigente.



3. CONCLUSIONI
In definitiva, si evince che:

non viene modificato I'uso del suolo;

rimane inalterato il livello di impermeabilizzazione;

rispetto allo stato di fafto, non vengono modificate le condizioni di scarico delle
acque meteoriche;

gli ulteriori sistemi di scarico e collegamento alla rete rimangono inalterati.

Si pud pertanto concludere che lintervento previsto non arreca pregiudizio o
peggioramento alle attuali condizioni di smaltimento delle acque meteoriche.

Conegliano, 29 dicembre 2022
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