CAFC S.p.A.

Divisione Operativa
Servizio Fognatura e Depurazione

citta di Lignano Sa.bbiadoro
Protocollo Generale: Arrivo
20120()40809 12-10-2012

capo settore gestione ambientale del territorio
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> e.p.c.

Oggetto:

e.p.c.

CAFC S.p.A. - Udine
2 Posta in Uscita

Prot. : 28367/12
Data 1

i
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Spett.le

PROVINCIA DI UDINE
Servizio Tutela Ambiente
Piazza Patriarcato, 3
33100 UDINE

Spett.le
ARPA - FVG
Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

Spett.le

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 26

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di

Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) — Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H |l eJvi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo
(rapporti n° 12-FR06104 - n° 12-FR06105; n°® 12-FR06318 — n° 12-FR06319; n° 12-FR06490 —
n° 12-FR06491; Saggio di Tossicita rapporti n° 12-FR06490/01 — n°® 12-FR06491/01).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessita, cogliamo l'occasione per

porgere i nostri piu cordiali saluti.

CAFC SpA.
Viale Palmanova, 192 Tel. (n. verde)
1-33100 Udine Fax

Il Direttore della Divisione Operativa

800713711
0432 505379
info@cafcspa.com

atura e Depurazione
ge

Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese n. 00158530303
C.CIAA. Udine - REA. 203443

Cap. Soc. €36 128 761,80 iv.
Aderente FEDERUTILITY

MOD.050 rev.10 del 1410972011
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06104

Udine, 04/09/2012
Data accettazione: 14/08/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 14/08/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
L _.1dizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limifti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova nt.Conf. Data fine
Concenlrazione di ioni idrogeno pH 748 10.14 14/08/12
APAT CNR IRSA 2060 Man. 20; 2003 14/08/12
* Maleriall grossolani assenti 14108112
e 20/08/12
Solidl sospesl lotali mg/l 92 +19 14108112
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 20/08/12
Richtesta chimlca di osslgeno {COD) mg/l 232 13 14/08112
APAT CNR IRSA 5130 Man, 29: 2003 22/08/12
( ‘hlesta blochimica dl ossigeno (BODs) mg/l 100 +13 14408112
APHA Standard Methods for ihe Examination of Waler and Wastewaler ed 215! 2005 6210 D 27108112
*  Azolo tolale (N) mgi 52 14/08/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 3o/08/t2
*  Fosforo Tolale (P) mg/l 66 14108/12
EPA 3015A 2007 + EFA 6020A 2007 23/08/12
* Tensioallivi tot. mg/l 23 14108/12
calcolo 04/09/12
* Tensloaltivl anionlci (MBAS) mgfl 18 14/08/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 2000012
* Tensioallivi non ionicl {TAS) mg/l 05 14/108/12
UNI 10511-1: 1996 s
Pagina1di2

-3 prasente rapporto di prova si riferisca esclusivamente al camplone solloposie a prova. ,
i rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvaziona scrilia dal Laboralorio.

Friulab S.r.l. Capitale socialo: € 100.000,00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udina - Via del Cotonificio 60 Codica Fiscale, Parlila IVA e numero d'iscrizione del Reglstro
Te), 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306
www.frivlab.it
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segue rapporto di prova n°12-FR06104

RISULTATI ANALITICI
Prova u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassl e olil animali e vegetali mg/ 2.00 14/08/12
M1 001 10 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 28/08/12
* (drocarburi lotall mgll 0.20 14/08/12
28/08/12

M 002 0 2010 {da APAT §160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limili di legge :

L'incerlezza elo i limifi di confidenza si intendono espressi per un fattore di coperiura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

Pagina 2 di 2

it presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al camplone softoposio a prova,

il rapporto di prova non

Friulab S.rl

Seda legale: 33100 Udine - Via dal Cotanificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwaw.friulab.it

pub essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scrilta dal Laboralorlo.

Capitale sociale: € 100.000,00 interamenta versato
Codice Fiscale, Partila IVA @ numero d'iscrizions del Registro
Imprese dl Udine: 02214410308
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06105

Udine, 31/08/2012
Dala accettazione: 14/08/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 14/08/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
(. -ndizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limlti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di onl idrogeno pH 7.73 55 - 9.5 10.14 14108112
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 14108112
* Maleriall grossolanl fi ti 14108112
i 20/08/12
Solidl sospesl totall mg/l 17 35 13 14/08/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 20/08/12
Richlesla chimica di ossigeno (COD) mg/l 63 125 +4 14/08/12
APAT CNR IRSA 6130 Man, 29: 2003 22/08/12
{ “shiesla biochimica dl ossigeno (BODs) mg/l 20 25 i3 14/08/12
APHA Standard Melhods for the E: tion of Waler and Wastewaler ed 21st 2005 5210 D 27i08i12
* Azoto tolale (N) mgil of -8 15 14/08/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 008/ 2
*  Fosforo Tolale (P) mghl 24 @ 2 14/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 2308112
* Tensloattivi lol. mg/l <04 2 14/08/12
S 29/08/12
* Tensloallivl anlonici (MBAS) mg/l <02 14108112
APAT CNR IRSA 6170 Man, 29: 2003 el
* Tensioatlivi non ionicl (TAS) mg/l <0.2 14108112
UNI 10511-1: 1996 s
Pagina 1 di 2
Il presente rappoito di prova sl riferisca esclusivamente al campione soltoposio a prova,
(i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritla dal Laboralorio.
Friulab S.r.l. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Parlita IVA @ numero d'iscrizione del Regislro

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 imprese di Udine: 02214410308

wwv.friulab.it
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segue rapporto di prova n°12-FR06105

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Grassl e olil animall e vegetali mg/l <0.05 20 14/08/12
MI1001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 28/08/12
*  |drocarburi tolali mgll <005 5 14/08/12
268/08/12

M1 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

#: | risultali in grassetto e sottolineali indicano il superamento del valore limite.
Limiti dl legge : D, Lgs, 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 +3 (scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o i limiti di confidenza sl inlendono espressi per un fallore di copertura k=2 e per p=95%

1l presente rapporto di prova
i rapporto di prova non pud essera

Friutab S.rl.

Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432493479
wwv.friulab.it

Il Responsabile Analisi

Pagina 2 di 2

si riferisce esclusivameante al camplonse sollopasio a prova,
riprodotto parzialmente salvo approvazlone scrilta dal Laboralorio.

Capitala sociale: € 100.000,00 interamenta vorsato
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscriziona del Registro
Imprese di Udine: 02214410308
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06318

Udine, 17/09/2012
Data accettazione: 2410812012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 24/08/2012
Descrizione: ~ Acquarefiua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di ioni idrogeno pH 7.33 $0.14 24i08/112
APAT CNR IRSA 2060 Man, 29: 2003 24/08/12
*  Maleriall grossolani assenli 24108112
S 24/08/12
Solidi sospesi totali mg/i 62 13 24/08112
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 2tiog/12
Richlesta chimica dl ossigeno (COD) mg/l 133 18 24/08/12
APAT GNR IRSA 5130 Man, 20: 2003 1410012
Richlesta blochimica di ossigeno (BODs} mg/ 80 +10 24i08/12
APHA Sfandard Methods for the Examination of Water snd Wastewaler ed 21st 2005 5210 D 14/09/12
*  Azoto totale (N) mgh 50 24108112
APAT CNR IRSA 4060 Man, 29: 2003 30/08/12
*  Fosforo Tolale (P) mg/l 10.2 24108112
EPA 3015A 2007 + EPA 60204 2007 g
* Tensioaltivi tot, mg/l 19 2410812
RS 17/09/12
* Tensloallivi anlonicl (MBAS) mg/l 17 24/08/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 eRanE
* Tensioaltivi non fonici (TAS) mg/l 0.2 24108112
UNi 10511-1: 1996 12
Pagina 1 di 2

Ii presenta rapporio di prova si riferisca esclusivamente al camplona sotloposto a prova.
\t rapporto di prova non pud essere riprodollo parziaimente salvo approvazione scritta dal Laboralorio.

Capitale socialo: € 100.000.00 interamenta versato

Friutab S.rl.
Seda legate: 33100 Udine - Via dal Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partita 1VA 8 numero d'iscrizione del Regislo
Tel. 04321493471 - Telelax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410300

www.friulab.it
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segue rapporto dl prova n° 12-FR06318

RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inlzio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassl e olil animall e vegetali mg/l 0.30 24108112
M1 001 10 2010 (da APAT 5160 B1 2003) Oelowi2
*  Idrocarburi totali mg/i <0.05 24/08/12
g 11/08/12

M! 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA,

Limiti di legge :

L'Incertezza efo | limili di confldenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Anallsi

Pagina 2 di 2

(t prasenta rapporlo di prova si riferisce esclusivamente al camplone saitoposto a prova.
1l rapporio di prova non pud essere riprodolto parzialmenta saivo approvazione scrilia dal Laboratorio.

Friulab S.r...

Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwav.friulab.it

Capitalo sociale: € 100.000,00 interamenta versato
Codica Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06319

Udine, 17/09/2012
Dala acceltazione: 24/08/2012
Prelievo effeftuato da:  Cliente (a sua cura) il: 24/08/2012
Descrizione: , Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente implanto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di ionl idrogeno pH 742 55 - 95 10,14 24108/12
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 24108112
*  Maleriali grossolanl assenil assenll 24i08/12
S 24/08/12
Solidi sospesi totall mg/l <10 35 24/08/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 21ane
Richlesla chimica di ossigeno (COD} mg/l 17 125 £ 24108112
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 1410012
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 24108/12
APHA Standard Methods for the Examination of Weler and Wastewaler ed 21st 2005 5210 D 14109112
* Azoto totale (N) mg/ 19 # 15 24108112
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 bl
* Fosloro Totale (P) mg/l 1.1 2 24/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 202
* Tensioaltivi tot. mgi <04 2 24108112
Sk 14109/12
* Tensloaltivi anionici (MBAS) mo/ 0.3 24108/12
APAT CNR IRSA 6170 Man. 29: 2003 iy v
* Tensloatlivi non ionici (TAS) mg/l <02 24/08/12
05/09/12

UNI 10511-1: 1996

Pagina 1 di2

Il presenta rapporto di prova sl rifarisce esclusivamente al camplona sotloposio a prova,
(i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente saivo approvazione scrifla dal Laboratorio.

Capitale socialo: € 100.000,00 interamente versato

Friutab S.r.l.
Seda legale: 33100 Udina - Via dal Cotonilicio 60 Codica Fiscale, Partita WA e numero d'iscrizione del Regisiro
Imprese di Udine: 02214410308

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
www.frivlab.it
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segue rapporto di prova n° 12-FR06319

Prova U.m. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* Grassl e olil animali e vegelal mg/l <0.05 20 24{08/12
M1 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 06/09/12

* |drocarburi totali mgi <0.05 5 24/08/12
11/09/12

Mi 002 10 2010 (da APAT 6160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

#: | risultali in grassetto e sotiolineati indicano il superamento del valore limite.
Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Incerlezza efo | limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

it prasente rapporto di prova si
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimenle salvo a

Friulab S.r.

Seda lagale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479

wwv. friulab it

Il Responsabile Analisi

Pagina 2 di 2

riferisce esclusivamentea al camplone sotlopasio a prova,

pprovazione scrita dal Laboratorlo.

Capitale sociale: € 100.000.00 interamenta vorsato
Codice Fiscale, Parita IVA e numero diiscrizione del Regislro

Imprese di Udine: 02214410308
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: CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06490

Udine, 18/09/2012
Data accettazione: 30/08/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 30/08/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune dl Lignano Sabbladoro affluente implanto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno :
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data infzlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di [oni idrogeno pH 7.51 10.14 30/08/12
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 31108112
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 30/08/12
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29: 2003 31108/12
*  Odore accellabile 30/08/12
offatiivo 31/08112
*  Clororesiduo mg/ < 0.05 30/08/12
APHA Slandard Methods for the Examination of Waler and Waslowaler ed 21sl 2005 45006 10/09/12
*  Maleriali grossolani assenti 30/08/12
visivo 31/08/12
Solidi sospesi tolali mg/l 130 40 30/08/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29. 2003 10/09/12
Richlesta chimica di ossigeno {COD) mg/l 302 #17 30/08/12
APAT CNR IRSA 5130 Men. 29; 2003 : 12/09/12
Richiesla biochimica di ossigeno (BODs) mg/l 110 14 30/08/12
APHA Standard Methods for the E ion of Waler and Waslewaler ed 21st 2005 5210 D 42/09/12
*  Azoto ammoniacale (NH+) mgh 55 30/08/12
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 : 2003 31/08/12
*  Azolo Nitrico (N) mg/l 3 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 31/08/12
*+  Azolo Nitroso (N) mgi/t < 0,06 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Men, 28: 2003 31/08/12
*  Azolo totale {N) mg/l 44 30/08/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 . 1110912
*  Cianuri [T7)] <5 30/08/12
M.U. 981/1: 1995 03/09/12
*  Arsenico (As) (1o} 29 313 30/08/12
EPA 6020A 2007 : 11109112
*  Alluminio (A1) mg/i 741 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  Bario (Ba) mg/l 0.22 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  Boro(B) mg/l 0.44 30/08112
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  Fosloro Totale (P) mg/l 13 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  cadmio (Cd) mgll < 0,005 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 14/09/12
*  Cromo tolale (Cr) mg/l <0.01 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
Il presenta rapporto di prova si rifarisce esclusivamente al camplone saltoposlo a prova. Pagina 1 di3

[t rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazions scrifta dal Laboratorio.

Capitale sociale: € 100.000,00 interamanta versato
Codice Fiscale, Partila IVA e numero d'iscrizione del Reglstro
Imprese di Udine: 02214410306

Frivlab S.rl.

Seda legale: 33100 Udine - Via dal Colonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telelax 0432/493479
wwav.friufab.it
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: 'RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR06490
Prova : : : u.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Cromo VI mg/l <0.05 30108/12
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29: 2003 11/09/12
*  Rame (Cu) mg/l 0.22 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  Manganese (Mn) mg/l 0.21 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11109112
*  Fero (Fe) mg/l 1.14 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/08/12
*  Stagno {Sn) mg/t <0.01 . 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  Mercurio (Hg) ugh 0.2 30/08/12
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Waslewaler ed 21s( 2005 3030D + 31128 18/09/12
*  Nichel (Ni) mg/l 0.02 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  Piombo (Pb) mgA 0.03 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11/09/12
*  Selenio(Se) ygh 41 18 30/08/12
EPA 6020A 2007 11/09/42
*  Zinco {Zn) ! mg/l 0.37 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11109112
Cloruri mg/l 1137 120 30/08/12
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29: 2003 12/09/12
*  Fluoruro mg/l 0.21 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Men. 29: 2003 : 34/08/12
*  Solfali mg/l 1943 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 31/08/12
*  Solfiti mgi 1 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 31/08/12
*  Solfurl mg/l <0.02 30/08/12
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29: 2003 17/09/12
*  Tensloattivl tol. mg/l 1.2 30/08/12
calcolo 18/09/12
*  Tensioatlivi anionicl (MBAS) mg/l 1.2 30/08/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 05/09/12
*  Tensloattivi non lonlci (TAS) mg/l <0.2 30/08/12
UNI 10511-1: 1996 18/09/12
*  Grassl e olil animali e vegetali mg/l 0.90 30/08/12
MI 001 10 2010 (da APAT 5160 81 2003) 17109112
*  Idrocarburi totali mg/ <0.05 30/08/12
Mi 002 10 2010 {da APAT 5160 B2 2003) 17/10912
*  Aldeidi alifaliche mgi 0.05 30/08/12
APAT CNR IRSA 6010 Man. 29: 2003 11109112
*  Fenoli (come fenolo) mg/l <0.01 30/08/12
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29: 2003 1109/12
*  Solvenli organici azotali tol. mg/t <0.01 30/08/12
EPA 5030C: 2003 + §260C: 2006 11109/12
*  Solvenli organici aromalici (somma) mall <0.01 30/08/12
EPA 5030C: 2003 + §260C: 2006 11/09/12
*  Solvenll organici clorurali (somma) mg/l <0.01 30/08/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 11/09/12
*  Ppeslicidi tolali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralorio esteino) 12/09/12
*  Aldiin mg/l < 0.00001 3o0/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboraforio esleino) 12/09/12
It presente rapporto di prova sl riferisce asclusivamente al camplone softoposio a prova. : Pagina 2 di 3
it rapporto dl prova non pud essars riprodotto parzisimente salvo approvazione scrilia dal Laboratorio.
Frivlab Srl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede legate: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codica Fiscale, Partila IVA e numero d'iscrizione det Reglsiro

Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

www. friulab.it
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°1 2-FR06490

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Dieldrin mg/l <0.00001 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270042007 (faboralorio eslerno) 12/0912
*  Endrin mgi <0.00001 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (Iaborsloiio 8sternc) 12/09/12
*  |sodrin mgfl <0.00001 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laboratotio esletno) 12/09/12
*  Insetticidi fosforat totali mg/l <0.05 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laboratorio esteinc) 12/09/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :

L'Inceriezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fallore di copertura k=2 e per p=95%

Il presente rapporto di prova
1! rapporto di prova non pud essere

Friulab S.rl.

Sede legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwv.friulab.it

Il Responsabile Analisl

sl riferisca esclusivamente al camplone sottoposio a prova, Pagina3di3
riprodolto parzialmente salvo approvazione scritta dal Laboratoerio. .

Capitala sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codica Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscriziona dal Reglislco

imprese di Udine: 02214410306
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Viale Palmanova, 192

33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06491

Udine, 18/09/2012
Dala accettazione: 30/08/2012

Prelievo effelluato da:  Cliente (a sua cura)

il: 30/08/2012

Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbladoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova UM, Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di ioni idrogeno pH 7.13 55 - 95 10.14 30/08/12
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29; 2003 31108112
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 30/08/12
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29: 2003 31/08/12
*  Odore accellabile 30/08/12
geasiva 3110812
*  Cloro residuo mgi <0.05 30/08/12
APHA Standard Melthods for the Ex of Waler and Wastewaler ed 21sl 2005 4500G 10/08/12
*  Materiali grossolani ti i 30/08/12
31/08/12
Solidi sospesi lolali mgh 11 35 +2 30/08/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 10/09/12
Richlesta chimica di ossigeno (COD) mg/ <10 125 30/08/12
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 12/09112
Richlesla biochimica di ossigeno (BODs) mg/l <10 25 30/08/12
APHA Stendard Methods for the E) of Waler and Waslewalsr ed 21st 2005 5210 D 12/09112
*  Azolo ammonlacale (NH.+) mglt 20 ¥ 15 30/08/12
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 : 2003 3108112
*  Azolo Nilrico (N) mgi <1 20 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man, 29: 2003 31/08/12
*  Azolo Nilroso (N) mgfl 1.36 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man, 29: 2003 31708112
*  Azolo tolale (N) mg/l 19 & 15 30/08/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29; 2003 11/09/12
*  Cianuri Hol <5 500 30/08/12
M.U. 981/1: 1995 03/09/12
*  Assenico (As) ugh <10 500 30/08/12
EPA 60204 2007 03/09/12
*  Alluminio (AS) mg/l 0.09 1 30108/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03109/12
*  Baiio (Ba) mg/l 0.09 20 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
* Boro(B) mg/l 0.43 2 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Fosforo Totale (P) mg/l 28 # . 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Cadmio (Cd) mg/l < 0.005 0.02 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Cromo tolale (Cr) mg/i <0.01 2 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
Tl prasenle rapporto di prova si riferisce esclusivamente al camplone sotloposio a prova, Pagina 1di 3
il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo appravazione scritia dal Laboralorio. :
Friulab Sr.l. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato

Sede legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
www friulab.it

Codice Fiscale, Partila IVA @ numero d'iscrizione del Reglstro

Imprese di Udine: 02214410306
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RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n®12-FR06491
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
* CromoVI| mg/l <0.05 0.2 30/08/12
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29: 2003 03/09/12
*  Rame (Cu) mg/l <0.01 0.1 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 " 03/09/12
*  Manganese (Mn) mg/l 0.09 2 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Ferro (Fe) mg/l 0.08 2 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Slagno (Sn) mg/l <0.01 10 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Mercurio (Hg) pgll 0.3 5 30/0812
APHA Standaid Methods for the ination of Waler and Wasfewaler ed 21st 2005 3030D + 31128 18/09/12
*  Nichel (Ni) mg/l <001 2 . 30/08/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/42
*  Piombo (Pb) mg/ <0.01 0.2 30/08112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Selenio (Se) pgh 1.8 30 0.8 30/08/12
EPA 6020A 2007 03/09/12
*  Zinco (Zn) mg/l 0.03 0.5 30/08/12
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 03/09/12
Clorurl mg/ 1263 23 30/08112
APAT CNR IRSA 4090 A1 Man. 29: 2003 12/09/12
*  Fluoruro mg/l 0.29 6 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 12/09/12
*  Solfati mg/l 252.9 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 31/08/12
*  Solfiti : mgA <0.2 1 30/08/12
APAT CNR IRSA 4020 Man, 29; 2003 31/08/12
*  Solfur mg/l <0.02 1 30/08/12
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29: 2003 17109112
*  Tensloattivi tol. mg/l <04 2 30/08/12
calcolo 10/09/12
*  Tensioatlivl anionici (MBAS) mg/l <0.2 30/08/12
APAT CNR IRSA 5170 Man, 29: 2003 05/09/12
*  Tensloaltivi non lonlci (TAS) mg/l <0.2 30/08/12
UNI 10511-1: 1996 05/09/12
*  Grassi e olii animall e vegetali mg/l <0.05 20 30/08/12
M1 001 r0 2010 (da APAT 5160 BI 2003) 04/09/12
*  ldrocarburi totali mg/l <0.05 5 30/08/12
MI 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 04/09/12
*  Aldeidi alifaliche mg/l <0.05 30/08/12
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29; 2003 11/09/12
*  Fenoli (come fenolo) mg/l <0.01 0.5 30/08/12
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29: 2003 11109112
*  Solventi organict azolali lot. mg <0.01 01 30/08/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 11109/12
*  Solvenli organici aromalici (somma) mgl <001 0.2 30/08/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 11/09/12
*  Solvenli organidl clorurali (somma) mg/ <0.01 1 30/08/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 11/09/12
*  Ppeslicidi totali esclusl Fosforali Aldrin Dleldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 0.05 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralorio eststno) 12/09/12
*  Aldrin : mg/ <0.00001 0.01 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laboraiorio esteina) 12/09/12
1l presente rapporto di prova sl dfarisce esclusivamente al camplone solloposto a prova. ' Pagina 2 di3
1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazlone scrilia dal Laboralorio. ;
Friulab S.rl. . apitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Sede lagale: 33100 Udina - Via del Colonificio 60 Codice Fnsca!o. Partila IVA e numero d'iscrizione del Regislro

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Impiese di Udine: 02214410308

wwv.friulab.it
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‘ : RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR06491
Prova : u.Mm. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine

p

*  Dleldrin mgll < 0.00001 0.01 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laboratorio esleino) 12/09/12
*  Endrn mg/l < 0.00001 0.002 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D12007 {isboralorio esterno) 12/09/12
*  isodrin mg/l <0.00001 0.002 30/08/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (faboralorio eslerno) 12/09/12
*  Insellicid| fosforati lotali mg/l <0.05 0.10 30108112
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D72007 (laboraforio esternc) 12109112

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
#: | risultati in grasselto e sottolineali indicano il superamento del valore limite.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all, 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)
L'Inceriezza elo | limiti di confidenza si inlendono espressi per un faltore di coperlura k=2 e per p=95%

Il Responsablle Analisi

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al camplone ;ollb_pos(o a prova,

Pagina 3 di 3

I rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente salvo approvazione Scrilla dal Laboratorio.
Frivlab S.r.l. Capitale sociala: € 100.000,00 interamente versato

Seda legale: 33100 Udina - Via del Colonificio 60
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwav.frivlab.it

Codice Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscriziane del Registio

Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06490/01
Udine, 05/09/2012
Data accettazione: 30/08/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 30/08/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune dl Lignano Sabbiadoro affluente implanto di depurazione Lignano Sabbladoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova - UM Risultato Limiti: Incertezza Data Inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data flne
Escherichia coli MPN/100 ml > 48392 30/08/12
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29: 2003 31/08/12
Valulazione della tossicita con Daphnia - Acceltabilita di un efiluente % org. Immobill 13 &7 30/08/12
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 20: 2003 04/09/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limili di legge :
L'Incerlezza efo | limill di confidenza si intendono espressi per un faltore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

i presente rapporto di prova s! riferisce esclusivamente al camplone sottoposto a prova, Pagina 1 di1
i rapporto di prova non pud essere riprodolto parziaimente salvo approvazione scritla dal Laboratorio. '
Friulab S.ri, Capitale socialo: € 100.000,00 interamenta versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codica Fiscate, Partila WA e numero d'iscrizione del Reglstio

Tel. 0432/493471 - Telelax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308

wwv.riulab.it

‘pessauRU (63p BISINPL NS INQuUadsip a2 36| sojEa e FEYBIP PULIY IP EASTDW BDIUCOIRP IUCISHA R [eAfIp RuLY TR oRAUd 03N AR AIUIWNDOP UN 1P BdILIS B3P WENSU | 3 MuIWNSop WuAsAd ||



\“\ullv,"/'

Y2,
" “\‘

ACCREDIA | \’x

LINTEITALLHD DY ACCRICITANINTO

=1t /24?

o

?225(

,'l’ll'll\“\\ LtAB N* 0545

Spett.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06491/01

Udine, 05/09/2012
Data accettazione: 30/08/2012
Prelievo effeliuato da: Cllente (a sua cura) il: 30/08/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbladoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichla coli MPN/100 mi > 48392 30/08/12
APAT CNR IRSA 7030 8 Man. 29: 2003 31/08/12
Valulazione della tossicita con Daphnia - Acceltabilila di un effluente % org. Immobili 3 50 <3+10 30/08/12
APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29: 2003 04/09/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 {scarico in acque superficiali)
L'Incertezza e/o | limii di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

Il prasente rapporto di prova sl riferisce esclusivamente al camplone sotioposioaprova, -~ * - Pagina 1 di1
: 1t rapporto di prova non pud essere ripradotto parzlaimente.salvo approvaziona scrilia dat Laboratorlo:
Friutab S.rl. Capitale socialo: € 100.000,00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codica Fiscale, Partita IVA @ numero d'iscrizione del Regisiro

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308

www.friulab.it
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